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1 PREAMBULE  

1.1 VOS INTERLOCUTEURS 

Les acteurs de la concession sont : 

¶ GENERIA, anciennement SICUDEF, syndicat mixte ouvert du quartier dõaffaires de la D®fense, cr®® 

en 1965, propriétaire des centrales de production, des réseaux de chaleur et de froid et des 

installations primaires est lõautorit® d®l®gante. 

¶  Les villes de Courbevoie, Nanterre et Puteaux, ainsi que le Conseil Départemental des Hauts de 

Seine, composent le Comité syndical de GENERIA. 

¶ ILD, anciennement ENERTHERM, titulaire du contrat de délégation de service public pour le 

réseau de chaleur et le réseau de froid, assure : 

- la fourniture de combustibles et dõ®lectricit® pour les centrales de production ; 

- la conduite et lõentretien de lõensemble des installations ; 

- le gros entretien et le renouvellement des matériels sur les installations ; 

- les relations avec les abonnés. Les abonn®s sont titulaires des contrats dõabonnement pass®s 

avec ILD. 

 

Autres acteurs : 

¶ Lõ£tablissement public Paris La D®fense (PLD), créé le 01/01/2018 et issu de la fusion de 

lõEPADESA (£tablissement Public dõAm®nagement de la D®fense Seine Arche) aujourdõhui Paris 

La Défense et DEFACTO (£tablissement Public de Gestion et dõAnimation de La D®fense), a pour 

mission dõam®nager le territoire de la D®fense. Son conseil dõadministration est composé 

dõacteurs publics : lõ£tat, les Villes de Courbevoie, Puteaux, Nanterre, la Garenne-Colombes et 

Paris, le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine et le Conseil R®gional de lõċle-de-France. 

1.2 LE CADRE CONTRACTUEL 

1.2.1 Rappel du cadre concessif initial  

La premi¯re concession pour le r®seau de chaleur est confi®e au groupement dõentreprises constitu® 

de Charbonnages de France, CGE et GDF. 

En 1967, les travaux de création du réseau sont terminés. La société dédiée CLIMADEF est créée pour 

lõexploitation du r®seau. La centrale dõAlen­on et le r®seau sont mis en service. Les moyens de 

production comprennent  : 
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¶ Pour la production de chaleur : 

- 2 chaudières à charbon 

- 2 chaudières mixtes charbon-gaz 

- 1 chaudière gaz 

¶ Pour la production de froid  : 

- 2 turbo-alternateurs pour la production dõ®lectricit® 

- 7 groupes frigorifiques  

 

Les centrales dõappoint de production de froid Carpeaux et Valmy ont ®t® construites respectivement 

en 1989 et 1994. 

En 1994, une fuite de gaz provoque une explosion de la chaufferie dõAlen­on. La chaufferie est 

réhabilitée et fonctionne désormais uniquement au fioul à très basse teneur en soufre (TBTS). 

En 2001, la gestion du réseau est confiée à ENERTHERM. Le contrat de concession est signé pour une 

durée de 25 ans à compter du 1er septembre 2002. 

Des investissements importants sont mis en ïuvre de 2006 ¨ 2008, pour la cr®ation de la centrale 

gaz déportée Noël Pons et la mise en place du système de stockage de glace dans la centrale de 

production de froid dõAlen­on. 

La thermo-frigo -pompe (GFVT ð Groupe Frigorifique et de Valorisation Thermique) est mise en place 

en 2014 dans la centrale dõAlen­on. Cette modification substantielle des installations de production 

est prise en compte dans les avenants 4 et 6 à la concession. 

Lõavenant 10 sign® en 2018 pr®voit la cr®ation dõune chaufferie biomasse fonctionnant aux agro-

pellets au sein de la chaufferie Alençon. Les travaux sont en cours. 

Dans le cadre du verdissement du réseau de chaleur, ENERTHERM change de nom et devient IDEX 

LA DEFENSE (ILD) le 1er juillet 2021. 

 

Forme du marché  

Le SICUDEF a décidé par délibération du Comité Syndical en date du 9 décembre 1999 de lancer une 

consultation en vue de concéder le service. 

Suite ¨ une proc®dure dõappel dõoffres, la convention de DSP est ®tablie le 21 d®cembre 2001 entre 

le SICUDEF et ENERTHERM, et prend effet à compter du 1er septembre 2002 pour une durée de 25 

ans, soit jusquõau 31 ao¾t 2027. 

Ce contrat a fait aujourdõhui lõobjet de 12 avenants.  

Au 30/09/2023, un 13ème avenant est en cours de préparation et traite notamment de la remise en 

fonctionnement de la turbine à gaz sur le marché libre pour le prochain exercice.  

 

Règlement de service  

Un règlement général de service est appliqué entre GENERIA et le délégataire du contrat de 

Délégation de Service Public sur la durée du contrat. 
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Ce règlement définit les rapports contractuels entre les abonnés et le délégataire ; il permet de 

conclure les polices dõabonnement sp®cifiques. 

 

Demandes dõabonnement 

Chaque abonn® souscrit une demande dõabonnement, dont la dur®e est de : 

¶ 15 ans selon le contrat de DSP 

¶ 5 ans selon le Règlement de Service 

Dans les faits, les demandes dõabonnement font r®f®rence au R¯glement de Service. La dur®e 

effective des contrats est donc de 5 ans. 

Les abonnements sont ensuite renouvelables tacitement par p®riodes de 5 ans jusquõ¨ la fin du 

contrat de Délégation de Service Public. 

 

Rapport annuel de DSP du délégataire  

Lõarticle 70 et 71  de la convention de D®l®gation de Service Public pr®cise quõun rapport annuel sur 

les conditions dõex®cution du service doit °tre remis par le D®l®gataire chaque ann®e avant le 1er juin 

qui suit lõexercice consid®r®. 

Ce rapport est ®tabli conform®ment aux dispositions de lõarticle L. 1411-3 du Code Général des 

Collectivit®s Territoriales et reprend lõint®gralit® des prescriptions des articles R. 1411-7 et R. 1411-8 

dudit Code. Il comprend un compte -rendu technique et environnemental, et un compte -rendu 

financier. 

Le compte-rendu technique comprend  : 

¶ Au titre des travaux neufs : 

- Travaux de premier établissement effectués ; 

- Travaux de renouvellement et de gros entretien effectués ; 

- Travaux de branchements et extensions particulières ; 

- Les d®penses r®elles, les sommes factur®es, et les estimations pour lõensemble des travaux 

neufs. 

¶ Au titre de lõexploitation : 

- Quantités de combustible et de chaleur (achetées, produites, distribuées, vendues, état des 

stocks) ; 

- Éléments permettant de calculer les rendements ; 

- Nombre dõabonn®s et ®volution ; 

- Liste des abonnés et puissance souscrite par chacun ; 

- Effectifs du service et qualification des agents ;  

- Masse salariale ; 

- Évolution générale des ouvrages ;  

- Travaux de grosses réparations ;  

- Journal des pannes et des interventions ; 

- Journal des réclamations des abonnés ;  

- Les rapports de visite réglementaires des organismes de contrôle agréés.   
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Le concessionnaire est tenu de remettre annuellement au concédant un compte rendu 

environnemental qui devra notamment comprendre  :  

- Lõensemble des r®sultats des contr¹les et visites effectu®es au titre de la l®gislation relatives 

aux installations classées ; 

- Les mesures prises pour le respect de la législation sur les installations classées ; 

- Le respect des normes quant aux effluents, fumées et déchets ; 

- Le nombre dõalertes ¨ la pollution et leur dur®e ;  

- Le nombre de plaintes déposées par les riverains ; 

- Le montant des taxes parafiscales acquittées au titre de la pollution. 

Le compte-rendu financier comprend : 

¶ La production des comptes : 

- Recettes de lõexploitation ventil®s selon les ®l®ments tarifaires ; 

- Les produits financiers ; 

¶ Les charges de lõexercice 

- Personnel 

- Achat dõ®nergie (®lectricit®, eau) 

- Fournitures ; 

- Sous-traitance 

- Impôts et taxes ; 

- Frais de siège ; 

- Charges relatives aux investissements (amortissement, renouvellement) ; 

- Frais financiers (immobilisations, fonds de roulement) ; 

- Participations contractuelles (dotation, redevances) ; 

¶ £tat du compte conventionnel de GER de lõexercice ®coul® ; 

¶ Le compte dõexploitation pr®visionnel de lõexercice en cours ; 

¶ Sinistres enregistrés ; 

¶ Contrats fournisseurs . 

Pour lõexercice 2022-2023, les rapport s annuels du Délégataire ont été remis en mai 2023. 

Le pr®sent rapport a pour objet dõanalyser le contenu des comptes-rendus et annuels remis par le 

D®l®gataire pour lõexercice 2022-2023. 
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1.2.2 Les évolutions contractuelles  

1.2.2.1 Les avenants 

ë ce jour, le contrat de concession ILD a fait lõobjet de 12 avenants : 

¶ Avenant n°1 (29/04/2002)  : Ajout dõune condition de puissance souscrite minimale pour 

autoriser le raccordement dõabonn®s hors p®rim¯tre ; 

¶ Avenant n° 2  (08/03/2011)  :  

- Pr®cision du montant des travaux de premier ®tablissement et annexion de lõinventaire des 

équipements au contrat ; 

- Modification des tarifs de base R1, R2 et R3 ; 

- Modifications de la tarification avec lõintroduction : 

¶ Dõun abonnement sp®cifique saisonnier è commerce » (6 mois hiver / 6 mois été) 

pour les clients raccordés sur un réseau secondaire et dont la surface est inférieure à 

500 m2 ; 

¶ Dõun tarif de secours pour les clients ®quip®s dõune installation autonome et dont 

lõutilisation du r®seau est inf®rieure ¨ 1 000 heures par an ; 

¶ Dõune nouvelle tarification ®nergie verte ; 

¶ Dõune tarification dõ®change entre concessionnaires du SICUDEF (= R1 abonnés ; pas 

de R2) ; 

¶ Dõune r¯gle de bonus / malus sur le R3 en fonction du delta T abonn®s ; 

¶ Dõun abattement par tranches sur le tarif R2 (chaud et froid) pour les usagers 

fortement utilisateurs (plus de 1 500 h / an). 

- Précision des modalités de tarification hors périmètre ILD avec différenciation des abonnés 

¨ lõint®rieur et ¨ lõext®rieur du p®rim¯tre SICUDEF ; 

- Obligation pour le Délégataire de privilégier les énergies propres et celles qui sont 

susceptibles de faire baisser le tarif de la chaleur ; 

- Suppression de la possibilit® donn®e aux abonn®s de demander ¨ ILD lõentretien de leurs 

installations secondaires ; 

- Séparation des frais de raccordement en une part proportionnelle à la puissance souscrite 

et une part sur devis ; 

- Int®gration dõune clause de r®partition du solde GER en fin de concession. 

¶ Avenant n°3 (28/11/2011),  modification de lõindexation des tarifs R1 et R3 froid dans le cadre 

de la loi Nome (ouverture des march®s de lõ®lectricit® et fin programm®e des tarifs r®glement®s 

associés) ;  

¶ Avenant n°4  (26/02/2013 ) : Augmentation de la puissance de production froid avec la mise en 

place dõune thermo-frigo -pompe de 7,3 MW financée par ENERTHERM, sans modification de 

tarif  ;  
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¶ Avenant n°5  (07/11/2013 ) : Modification des tarifs de base R1F et R3F suite au changement du 

co¾t du transport dõ®lectricit® (tarif Turpe 4) ; 

¶ Avenant n°6  (27/06/2014)  : Prise en compte de la production de la turbo-frigo pompe dans la 

tarification chaleur (prise en compte comme une production gaz) ;  

¶ Avenant n°7  (27/06/2014)  : modification de lõindexation des tarifs R1 gaz chaud suite ¨ la 

suppression du tarif réglementé STS ;  

¶ Avenant n°8  (10/01/2016) :  

- Harmonisation de la valeur des tarifs de base des redevances auprès du concédant ; 

- Red®finition de la formule dõindexation du R1 froid, 

- Modification des conditions (températures) de livraison de la chaleur et du froid . 

¶ Avenant n°9 (18/10/2017)  : Modification de lõindexation des tarifs R1 froid et R3 froid suite au 

changement du co¾t du transport de lõ®lectricit® selon le tarif dõutilisation du r®seau public de 

distribution dõ®lectricit® (TURPE 5) ; 

¶ Avenant n°10 (09/01/2018)  : 

- Définition des modalités de réalisation par ILD de travaux pour le verdissement du réseau et 

notamment  : 

¶ La définition du programme de travaux ; 

¶ Les modalités de financement des investissements ; 

¶ La redéfinition du mix énergétique et de la tarification  ; 

¶ La prolongation de la durée de la concession ; 

¶ La d®finition dõune valeur résiduelle des travaux de verdissement en fin de 

concession ; 

¶ La modification du programme de gros entretien et renouvellement . 

- Modification des modalités de paiement des frais de raccordement ; 

- Modification du Règlement de Service. 

¶ Avenant n°11 (08/07/2021)  : Définition des conditions et limites de responsabilités des 

différentes parties prenantes dans le traitement de données personnelles (RGPD) ; 

¶ Avenant n°12  (13/02/2023)  : Révision de la tarification dans pour prot®ger les abonn®s dõune 

forte augmentation du coût de la chaleur en rééquilibrant la structure tarifaire grâce à:  

- Lõadaptation aux conditions réelles du marché du prix de la chaleur issue de la biomasse 

solide (agro-pellets, terme R1Cbs) ; 

- La d®finition dõun m®canisme de mod®ration du prix du gaz de la chaleur issue du gaz (terme 

R1Cg) par rapport du prix du gaz et selon 3 principes : 

¶ Baisse sp®cifique au type dõabonn® : logement ou autre ; 

¶ Proportionnée en fonction du niveau du gaz  ; 

¶ Encadrée par un mécanisme de plancher et de plafond. 

- La répercussion du coût du CO2 aux abonnés, 
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- La d®finition du nouveau prix de la chaleur issue de la TFP, par la cr®ation dõun terme R1C 

TFP (avec une nouvelle indexation sur le prix de lõ®lectricit® d®sormais et non du gaz naturel), 

- Le rééquilibrage du terme R2C. 

Et lõactualisation des volumes du dispositif de lõARENH dans les composantes tarifaires 

variables R1F et R3 du réseau de froid. 

¶ Projet Avenant n°13  (en cours de signature durant lõexercice) : Cet avenant a pour objectif de 

définir les conditions de remise en fonctionnement de la turbine à gaz en cogénération sur le 

marché libre pour la saison 2023/204 (située dans la centrale Noël Pons). La recette des ventes 

de lõ®lectricit® produite sera vers®e sur un fonds dõaide ¨ la sobri®t® ®nerg®tique afin 

dõaccompagner les abonn®s dans la ma´trise de leurs consommations. 

¶ Projet Avenant  n°14 (lanc® durant lõexercice) : Valorisation financi¯re des Certificats dõ£conomie 

dõ£nergie (CEE). Le contrat de la Concession ne pr®voyait pas la possibilit® de valoriser ces CEE. 

Lõavenant a donc pour objet de les valoriser pour des op®rations de type GER et ensuite de 

reverser le produit de la redevance CEE sur un fonds dõaide ¨ la sobri®t® ®nerg®tique.  

¶ Projet Avenant n°15  (en discussion durant lõexercice) : Caractérisation du « coût de la matière » 

et définition de la formule paramétrique pour déterminer le «  coût logistique  é de lõagro-pellet 

selon lõavenant nÁ12.  

1.2.2.2 Mixité énergétique (avenant n°10)  

Le contrat de DSP initial pr®voit lõutilisation du fioul TTBTS et du gaz comme combustibles. 

Lõavenant  4  pr®voit la mise en place de la TFP. 

Lõarticle 3 de lõavenant 10 modifie les sources ®nerg®tiques du r®seau. Il pr®cise : 
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Par ailleurs, le Concessionnaire sõengage ¨ produire la chaleur avec un taux EnR&R supérieur à 50% 

et ainsi faire b®n®ficier aux abonn®s dõun taux de TVA r®duit ¨ compter du 1er janvier 2020. 

En cas de non atteinte de ce taux, le Concessionnaire verse aux abonnés ne récupérant pas la TVA 

une compensation égale à la différence de TVA. 

En attendant la mise en service de la chaufferie agro-pellets et afin de bénéficier de la TVA à taux 

réduit, ILD avait choisi de se fournir au biogaz (partenariat avec la société SAVE). 

1.2.2.3 Les conventions dõexport 

¶ Centrale de Cogénération : Convention de vente dõ®lectricit® EDF 

Les conditions de vente dõ®lectricit® du r®seau de chaleur ¨ EDF ®taient d®finies par une convention. 

Cette Convention a pris effet le 1er novembre 2008 et ce pour une dur®e de 12 ans, soit jusquõau 31 

octobre 2020. 

Lõavenant 7 ¨ la convention, sign® en janvier 2014, permet ¨ ILD de b®n®ficier des nouvelles 

conditions dõachat de lõ®lectricit® d®finies par lõarr°t® du 9 octobre 2013. 

ë ce jour, la convention de vente dõ®lectricit® ¨ EDF est arriv®e ¨ ®ch®ance. Lõ®lectricit® produite par 

la centrale cogénération est donc vendue sur le marché libre. 

Export de chaleur et de froid  

Les r®seaux de chaleur et de froid dõILD sont ®quip®s de liaisons permettant dõexporter vers : 

- Le r®seau de froid SUC, dont lõautorit® d®l®gante est GENERIA (en secours) ; un import de 

frigories du réseau SUC vers le réseau ILD est également possible en secours ; 

- Les réseaux de chaleur et de froid de la Ville de Courbevoie (SEINERGIE) ; 

- Le réseau de chaleur de la Ville de Puteaux (CICEO) ; 

- Le réseau de chaleur de la Ville de Suresnes (SOCLIS). 

Les liaisons vers les réseaux de chaleur de Puteaux et Suresnes sont techniquement hors service. 

Les échanges de froid en secours avec le réseau de froid Front de Seine, dont le Délégataire est la 

SUC, sont permis par les conventions de DSP, sous r®serve que le tarif dõexport soit ®gal au tarif R1 

de vente aux abonnés. 

Les exports de chaleur et de froid en secours avec le réseau de chaleur et de froid de Courbevoie, 

dont le Délégataire est SEINERGIE, sont permis par lõavenant 2 de la convention de DSP dõILD, sous 

réserve que le tarif soit supérieur ou égal au tarif de vente aux abonnés. 
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1.3 LES INSTALLATIONS SUPPORT DU SERVICE PUBLIC 

Suite aux travaux de lõavenant 10, les moyens de production de chaud et de froid seront les suivants : 

Production de chaleur  

¶ Centrale Alençon : 

- 2 chaudières biomasse (2 x 22,5 MW)  

- 2 chaudières fioul (2 x 45 MW) 

- 2 chaudières vapeur basse pression (2 x 7,5 MW), avec 2 échangeurs (2 x 5 MW) 

- 1 thermofrigopompe (12 MW chaud)  

¶ Centrale Pons : 

- 3 chaudières gaz (2*60 MW + 30 MW) 

- 1 turbine à gaz avec cogénération (18 MW récupéré+12 MW brûleur post combustion) 

Production de froid   

¶ Centrale Alençon : 

- 1 thermofrigopompe ( 7 MW chaud, centrale Alençon) 

- 7 groupes frigorifiques (4 x 18 MW + 3 x 8 MW  + 24 MW bacs à glace)  

¶ Centrale Carpeaux : 

- 6 groupes frigorifiques (6 x 1 MW + 30 MW bacs à glace)  

¶ Centrale Valmy : 

- 2 groupes frigorifiques (2 x 3 MW)  
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2 L®EXERCICE, EN BREF  

2.1 LES FAITS MARQUANTS DE L®ANNEE  

2.1.1.1 Réseau de chaleur 

¶ Les travaux relatifs au projet de lõagro-pellet se sont poursuivis. Le premier train de livraison 

dõagro-pellets a été accueilli (depuis le site de Gellainville) sur la plateforme dõILD en avril 2023. 

Malgré le retard dans la réception des commandes de matériel, le premier feu a été réalisé en 

novembre 2023. Le process de chargement, transport, réception et transfert de la matière a été 

validé par le Délégataire. 

¶ Le montant total actualis® du projet sõ®l¯ve ¨ 41Mû et a pu b®n®ficier de subventions à hauteur 

de 12,5Mû : 11,5Mû port®s par lõADEME et 1Mû port®s par le Conseil R®gional dõIle-de-France. 

¶ Apr¯s une p®riode dõarr°t technique lors de la pr®c®dente saison, la TFP a correctement 

fonctionn® et ®t® utilis®e durant toute la p®riode estivale. Ce choix dõILD a permis dõoptimiser le 

taux dõARENH. 

¶ La cog®n®ration nõa pas ®t® utilis®e de fa­on continue durant la p®riode hivernale en raison des 

conditions peu attractives du marché. 

¶ Le r®seau a fait lõobjet dõun arr°t technique annuel du 31/07/2023 au 06/08/2023.  

¶ Lõexercice est marqu® par la signature dõun 12ème avenant sur le rééquilibrage de la structure 

tarifaire de la concession en février 2023 ainsi que lõapplication dõune solution è spot » (réduction 

mensuelle de 100 ûHT/MWh sur la facture) sur la p®riode dõoctobre 2022 ¨ janvier 2023 par ILD, 

ceci ¨ lõinitiative de GENERIA. 

2.1.1.2 Réseau de froid 

¶ Démarrage des travaux de la dernière phase de renouvellement des tours aéroréfrigérantes 

(situ®es en toiture de la central Alen­on) nÁ 1 et 6 durant lõexercice. 

¶ Le r®seau a fait lõobjet dõun arr°t technique annuel du 13/02/2023 au 19/02/2023. 
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2.2 LES CHIFFRES CLES 

2.2.1.1 Réseau de chaleur 

 Total 2022-2023 

Nombre de points de livraison 266 

Puissance production 295 MW 

Puissance souscrite totale 196 739 kW 

Quantité de chaleur produite  233 525 MWh 

Quantité de chaleur livrée  208 809 MWh  

DJUc 1 872 

Tableau 1 : Chiffres clés du réseau de chaleur  

2.2.1.2 Réseau de froid 

 Total 2022 -2023 

Nombre de points de livraison 129 

Puissance production  
115 MW + stockage glace 

60 MWh 

Puissance souscrite totale 119 859 kW 

Energie primaire consommée 28 743 MWh élec 

Quantité de froid livrée  75 624 MWh 

DJUf 458 

Tableau 2 : Chiffres clés du réseau de froid  

2.2.1.1 Réseaux de chaud et  de froid  

 Total 2022 -2023 

Total produits dõexploitation 89 194 kû 

Total charges dõexploitation 73 160 kû 

R®sultat dõexploitation 16 034 kû 

Résultat courant 16 537 kû 

Résultat exceptionnel 0 kû 

Participation et intéressement 698 kû 

Impôt sur les bénéfices 3 851 kû 

Résultat net 11 987 kû 
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3 COMPTE-RENDU TECHNIQUE D®ACTIVITE  

3.1 BILAN ENERGETIQUE 

3.1.1 Les données climatiques 

Afin de rendre compte de la rigueur climatique, les Degrés Jour Unifiés pour la chaleur (DJUc) et le 

froid (DJUf) sont pris en compte. La station de référence est Paris-Montsouris. 

 

DJU 2021-2022 2022-2023 Écart 

DJUc 1 921 1 872 -3 % 

DJUf 548 458 -16 % 

Tableau 3 : DJUc et DJUf sur les exercices n -1 et n  

3.1.2 Les quantit®s dõ®nergie livr®e ¨ lõabonn® 

3.1.2.1 Réseau de chaleur 

 2021-2022 2022-2023 Variation  

DJUc 1 921 1 872 -3% 

MWh livrés 249 769 208 809 -16% 

Puissance souscrite 196 432 196 739 -0% 

Tableau 4 : Chaleur livrée sur les exercices n -1 et n  

Cette baisse des ventes de chaleur de 16% est principalement liée au taux dõinoccupation en hausse 

des bureaux et aux actions de sobriété énergétique réalisées par les abonnés du réseau.  

Une adaptation des usages aux co¾ts ®lev®s de lõ®nergie a pu ®galement impacter les 

consommations des abonnés du réseau à la baisse. 
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Figure 1 : Évolution  des ventes en fonction de la rigueur climatique  

 
Figure 2 : Évolution  des ventes en fonction de la puissance souscrite  

 
Figure 3 :  : Évolution  des ventes mensuelles sur l'exercice n  
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Figure 4 : Évolution  du ratio annuel MWh/DJU depuis l'exercice 2016 - 2017 

A rigueur climatique ®quivalente, les ventes de chaleur sont en baisse de 13% par rapport ¨ lõexercice 

précédent. Le ratio de consommation par DJU est le plus faible depuis les 6 derniers exercices.  

Évoqué précédemment, cette baisse proviendrait essentiellement des actions de performance 

énergétique menées par les abonnés du réseau et de la baisse du taux  dõoccupation des tours du 

quartier de La Défense.   

Au cours de lõexercice et des diff®rentes r®unions trimestrielles dõexploitation qui se sont tenues, ILD 

nõa pu apporter dõexplications suppl®mentaires ¨ ce ph®nom¯ne. 

 

3.1.2.2 Réseau de froid 

 2021-2022 2022-2023 Variation  

DJUf 548 458 -16% 

MWh livrés 90 337                                                                                                                                                                                                                                                            75 624 -16% 

Puissance souscrite 115 459 119 859 +4% 

Tableau 5 : Froid livré sur les exercices n -1 et n  
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Figure 5 : Évolution  des ventes de froid depuis l'exercice 2015 - 2016 

Après une reprise des consommations en 2020-2021, on constate que les besoins de froid nõont pas 

augmenté et quõen parall¯le la puissance souscrite globale nõa que tr¯s peu augment® sur cet 

exercice.  

Dõapr¯s les ®changes avec le D®l®gataire durant les r®unions trimestrielles, les explications restent 

identiques bien que la puissance souscrite ait augment® de 4% par rapport ¨ lõexercice précédent : 

les baisses de ventes sur cet exercice sont en partie expliquées par une baisse de la rigueur climatique 

et une meilleure gestion des installations de la part des abonnés. 

 

 
Figure 6 : Évolution  des ventes mensuelles de froid  sur l'exercice n  



 

  

 

 

 

       
 

19 

Il est ¨ noter que les ventes de froid ne suivent quõen partie la rigueur climatique, puisque le 

refroidissement des équipements informatiques représente un talon annuel quelle que soit la chaleur 

estivale. 

 
Figure 7 : Évolution  du ratio annuel MWh/DJU depuis l'exercice 2015 - 2016 

ë DJU ®quivalents les ventes de froid sont stables (ratio MWh/DJUf stable) par rapport ¨ lõexercice 

précédent. 

3.1.3 Le bilan de la distribution  

3.1.3.1 Réseau de chaleur 

 
Figure 8 : Évolution  du rendement de distribution cha leur  depuis l'exercice 2016 - 2017 

Le rendement de distribution du réseau est en légère baisse sur cet exercice en lien avec la baisse 

des besoins de chaleur (plus particulièrement en dehors de période de chauffe). Ce rendement reste 

néanmoins conforme par rapport à la vétusté du réseau et à son usage (eau surchauffée). 
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3.1.3.2 Réseau de froid 

 
Figure 9 : Évolution  du rendement de distribution froid depuis l'exercice 2015 -2016 

La baisse du nombre de fuites sur le r®seau de froid a permis dõam®liorer le rendement de distribution 

de froid et de retrouver une valeur plus standard par rapport aux exercices précédents.  

3.1.4 Approvisionnement et consommables  

ILD à recours ¨ la fois lõeau de Seine et lõeau de Ville pour lõutilisation de ses process froids (tours 

a®ror®frig®rantes). Une partie de cette eau est ®vapor®e et une autre est trait®e avant dõ°tre rejet®e.  

Eau de ville  

 
Figure 10 : Évolution  de la consommation d'eau de ville par exercice  

Les consommations dõeau de ville sont stables par rapport ¨ lõexercice pr®c®dent. Ces 

consommations peuvent provenir des fuites ponctuelles apparues sur le réseau qui ont été 

compens®es par du recours ¨ de lõeau de Ville. 
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En parall¯le, le D®l®gataire nõa pas fourni dõ®l®ments compl®mentaires expliquant cette stabilit® 

malgré une baisse des ventes de froid.  

Eau de Seine 

 
Figure 11 : Évolution  de la consommation d'eau de Seine par exercice  

La baisse des consommations dõeau de Seine entre les deux exercices est de 10%. Cette diminution  

sõexplique par la baisse de la production de froid à partir des groups froids négatifs et de la TFP. Les 

tours aéroréfrigérantes ont donc été moins sollicitées et ont par conséquent nécessité moins de 

refroidissement par de lõeau de Seine.   

Cette baisse sõexplique également par le nombre moins important de fuites  (-77% m3 dõeau li®s aux 

fuites) sur les r®seaux au cours de lõexercice. Pour chacune des fuites, le D®l®gataire a indiqu® les 

volumes dõeau concern®s. 
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3.1.5 Le bilan de la production  

3.1.5.1 Réseau de chaleur 

Mixité énergétique   

 
Figure 12 : Mixité énergétique du réseau de chaleur  

 
Figure 13 : Évolution  du taux EnR&R depuis l'exercice 2002 - 2003 

En prenant en consid®ration le biogaz, le taux dõEnR&R est de 62,9% (contre 57,5% en 2021-2022). 

Il est en hausse par rapport ¨ lõexercice pr®c®dent grâce au recours plus fréquent à la TFP (22% contre 

11%) et au biofioul (28% contre 24%). Pour rappel, la thermofrigopompe est considérée à 75% EnR. 
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En effet, la saison a ®t® marqu®e par lõutilisation de la thermofrigopompe (GF8) durant lõ®t® 2023 et 

une utilisation plus importante du stockage/déstockage pour le froid,  ceci pour deux raisons : 

¶ Les besoins de froid en période hivernale sont désormais trop faibles pour garantir le bon 

fonctionnement de lõ®quipement (minimum technique et rendement). Son utilisation  en période 

estivale permet de compenser la p®riode hivernale et dõassurer la part de la TFP dans le mix 

énergétique telle que prévue. 

¶ Am®liorer le taux dõARENH du r®seau de chaleur afin de faire b®n®ficier aux abonn®es un prix 

plus attractif dõ®lectricit® (en 2024). 

Cõest toutefois le taux EnR&R annuel du r®seau qui est consid®r® pour lõapplication de la TVA à taux 

réduit . Le taux EnR&R des années 2022 et 2023 sont respectivement de 54,2% et 52,2% suffisamment 

importants  pour conserver la TVA à 5,5%. 

Production de la cogénération  

  
Figure 14 : Production d'énergie issue de la cogénération depuis l'exercice 2016 - 2017 

Les productions de chaleur et dõ®lectricit® issues de la cog®n®ration sont en baisse sur cet exercice. 

En effet, les conditions de march® nõont pas permis de faire tourner la cog®n®ration de fa­on 

continue pendant lõhiver. 

Bien quõelle ait fonctionn® de mani¯re discontinue (avec interruption) de novembre 2022 ¨ mars 

2023 son rendement (production dõ®nergie thermique et ®lectrique par rapport ¨ lõ®nergie 

consommée) est stable à 87%.  

Pour rappel, 2019-2020 a constitu® le dernier exercice du contrat dõachat dõ®lectricit® avec EDF.  
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Rendement  

Afin de juger de la bonne exploitation des installations de production, on sõint®resse au calcul de 

rendement de lõinstallation. Ce dernier est calcul® comme suit :  

 

ὙὩὲὨὩάὩὲὸ ὸὬὩὶάὭήόὩ ὴὶέὨόὧὸὭέὲ 
OὲὩὶὫὭὩ ὴὶέὨόὭὸὩ ὓὡὬ

OὲὩὶὫὭὩ ὧέὲίέάάïὩ ὓὡὬ ὖὅὍ 
 

 

ὙὩὲὨὩάὩὲὸ Ὣὰέὦὥὰ ὸὬὩὶάὭήόὩ ὴὶέὨόὧὸὭέὲ  
OὲὩὶὫὭὩ ὴὶέὨόὭὸὩ ὃὰὩὲëέὲίὖέὲί ὓὡὬ

Ὃὥᾀ ὧέὲίέάάï ὄὭέὪὭέόὰ ὧέὲίέάάï ὓὡὬ ὖὅὍ  
 

 

    

 
Figure 15 : Évolution  du rendement de la centrale Alençon (hors TFP) depuis l'exercice 2016 - 2017 

  

Sur la centrale Alençon, on constate une stabilité du rendement de production sur les 5 derniers 

exercices. 

 
Figure 16 : Évolution  du rendement de la centrale  Noël Pons (hors cogénération) depuis l'exercice 2016 - 2017 
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Le rendement de la centrale est stable par rapport ¨ lõexercice pr®c®dent.  

On note toutefois  une chute de 5% du rendement depuis lõexercice 2019-2020. Cette baisse de 

performance a ®t® confirm®e par le D®l®gataire durant lõexercice pr®c®dent et est toujours en cours 

dõinvestigation avec GRT Gaz. Les r®sultats de cette investigation nõont pas ®t® transmis au Délégant.  

 

 
Figure 17 : Évolution  du rendement Chaud Global depuis l'exercice 2016 - 2017 

 

Le rendement chaud global continue de chuter depuis 2019/2020, soit près de 5 points. Lõanalyse 

des performances de la TFP « chaud » est traitée dans la suite du rapport. 

 

Pour information, il nõexiste aucun dispositif de bonus/malus bas® sur la performance des abonn®s 

pour le réseau chaud. 

 

 

3.1.5.2 Réseau de froid 

Mixité énergétique  

 
Figure 18 : Mixité énergétique du réseau de froid  
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Sur cet exercice, la production de froid à partir de la TFP a été plus importante : 41% en 2022-2023 

contre 20% en 2021-2022. Pour rappel, durant lõexercice pr®c®dent la TFP avait ®t® arr°t®e pour des 

raisons techniques et nôavait pu produire autant de froid que les exercices pr®c®dents. 

 

La majorité de la production de froid a été réalisée par la centrale Alençon, cõest-à-dire à partir des 

groupes froids (59%). 

Les centrales Carpeaux et Valmy nõont de nouveau pas été sollicitées durant cet exercice. 

 

Coefficient de performance  

Afin de juger de la bonne exploitation du r®seau, on sõint®resse au calcul du coefficient de 

performance (COP) des installations. Ce dernier est calculé comme suit :  

 

ὅὕὖ ὪὶέὭὨ ë

ὉὲὩὶὫὭὩ ὴὶέὨόὭὸὩ ὴὥὶ ὰὩί ὋὊ ὨᴂὃὰὩὲëέὲ

ὉὰὩὧὸὶὭὧὭὸï ὃὰὩὲëέὲ
 

 

 

ὅὕὖ ὪὶέὭὨ ë   

ὉὲὩὶὫὭὩ ὖὶέὨόὭὸὩ ὃὰὩὲëέὲ ὉὲὩὶὫὭὩ ὴὶέὨόὭὸὩ ὝὊὖ

ὉὰὩὧὸὶὭὧὭὸï ὃὰὩὲëέὲ ὉὰὩὧὸὶὭὧὭὸï ὝὊὖ ὪὶέὭὨ
 

 

ὅὕὖ ὪὶέὭὨ 
Ὕέὸὥὰ ὊὶέὭὨ ὖὶέὨόὭὸ

ὉὰὩὧὸὶὭὧὭὸï ὅὩὲὸὶὥὰὩί
 

En 2022-2023, le COP Valmy et Carpeaux nõest pas calcul® car les centrales Carpeaux et Valmy nõont pas ®t® 

utilisées. On a donc : COP Alençon = COP Global. 

 

 
Figure 19 : Évolution  mensuelle du COP Froid Global sur l'exercice n  
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Figure 20 : Évolution  du COP Froid Global depuis l'exercice 2016 - 2017 

Le COP froid global de l'exercice est stable par rapport ¨ lõexercice précédent mais reste toutefois 

bas et ceci de manière consécutive depuis 2020-2021. Cela sõexplique par la baisse des besoins de 

froid constatée depuis plusieurs exercices ainsi que le fonctionnement quasi permanent de la TFP 

sur lõexercice. 

  

 
Figure 21 : Évolution  du COP Froid de la centrale Alençon (hors TFP) depuis l'exercice 2015 - 2016 

Le COP centrale Alençon hors TFP froid (COP des 7 groupes froids) sõest d®grad® de lõordre de 26% 

par rapport lõexercice pr®c®dent. Cela sõexplique en partie par la baisse des besoins de froid constat®e 

depuis plusieurs exercices. De mai à septembre 2023, ILD a optimisé son taux d'ARENH pour lisser 

sa consommation d'électricité entre les heures creuses et pleines, en sollicitant davantage les trois 

groupes de stockage, dont le rendement est environ 25 % inférieur à celui des groupes froids en 

production dir ecte. Cela a dégradé le COP froid hors TFP, affectant également les COP froid 

production et ventes. 
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Évolution  du delta de température du réseau de froid  

La performance des centrales de production de froid d®pend directement de lõ®cart de temp®rature 

entre le circuit de départ et le circuit retour. Pour améliorer la performance du réseau, un système 

de bonus/malus (avenant n°2 du contrat de DSP) a été mis en place auprès des abonnés pour les 

encourager à mieux gérer leurs installations et avoir un delta de température plus important.  

 

Écart de température moyen annuel  Mesure applicable sur la redevance R3  

< 4°C Malus de 10% 

Compris entre 4°C et 6°C Malus de 5% 

Compris entre 6°C et 8°C 0% 

> 8°C Bonus de 5% 

Tableau 6 : Bonus et malus appliqués aux abonnés  

 
Figure 22 : Répartition des abonnés sur les Delta T   

Le graphe ci-dessus recense la répartition des abonnés en fonction du delta T moyen de ces derniers 

sur lõexercice 2022-2023. Le pourcentage indiqué représente la part de la consommation totale que 

représente chaque catégorie.  

Parmi les 153 points de livraison qui ont consommé du froid, 15 bénéficient du bonus mis en place 

(delta T sup®rieur ¨ 8ÁC), soit 10% des abonn®s. Ce nombre est stable par rapport ¨ lõexercice 

précédent. 

106 abonnés sont sujets au malus (delta T inférieur à 6°C) et enfin 32 abonnés ne sont sujet ni au 

bonus ni au malus.  

Ces chiffres mettent en évidence une baisse de qualité de la gestion des installations secondaires de 

la part de certains abonnés. 

Ce dispositif de bonus/malus se traduit par lõ®mission dõun avoir dans le cas dõun bonus ou dõune 

facture dans le cas dõun malus aupr¯s des abonn®s concern®s. 
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Figure 23 : Delta T par abonné ILD sur l'exercice 2023  

Le tableau ci-dessus présente la répartition des abonnés en fonction de leurs consommations et de 

leur Delta T moyen sur lõann®e.  

Plus un point est situé à droite du graphique, plus sa consommation est importante. Plus un point 

est haut, plus le Delta T est important.  

On observe que quatre des plus gros consommateurs, (Tours Franklin, PB2, Sequoia, Coupole et 

Ariane) ont des deltas T supérieurs à 6 exceptée la tour CBX. 

Les sites sur lesquels il serait n®cessaire dõoptimiser le delta T est la tour CBX.  

3.1.5.3 Performances de la thermofrigopompe (TFP)  : 

Afin de juger de la bonne exploitation des installations de production, on sõint®resse au calcul du 

coefficient de performance (COP) de la TFP. Ce dernier est calculé comme suit :  

 

ὅὕὖ  

ὊὶέὭὨ ὖὶέὨόὭὸ ὝὊὖ

ὉὰὩὧ ὝὊὖ ὪὶέὭὨ
 

 

ὅὕὖ  

ὅὬὥὰὩόὶ ὖὶέὨόὭὸὩ ὝὊὖ

ὉὰὩὧ ὝὊὖ ὧὬὥόὨ
 

 

ὅὕὖ
ὉὲὩὶὫὭὩ ὖὶέὨόὭὸὩ ὧὬὥὰὩόὶὪὶέὭὨ

ὉὰὩὧὸὶὭὧὭὸï ὸέὸὥὰὩ ὝὊὖ
 

Avec : 

 

ὉὰὩὧ ὝὊὖ ὧὬὥόὨὉὰὩὧ ὥόὼὭὰὭὥὭὶὩί ὧὬὥόὨ  

 

ὉὰὩὧ ὝὊὖ ὪὶέὭὨ  ὉὰὩὧ ὧέάὴὶὩίίὩόὶᶻ
ὊὶέὭὨ ὖὶέὨόὭὸ ὝὊὖ

ὉὲὩὶὫὭὩ ὴὶέὨόὭὸὩ ὝὊὖ ὧὬὥὰὩόὶὪὶέὭὨ
 



 

  

 

 

 

       
 

30 

 

 

 
Figure 24 : Évolution  COP Chaud TFP depuis lõexercice 2016 - 2017 

 

 
Figure 25 : Évolution  COP froid TFP depuis l'exercice 2015 - 2016 

 



 

  

 

 

 

       
 

31 

 
Figure 26 : Évolution  annuelle du COP Global TFP depuis l'exercice 2015 - 2016 

 
Figure 27 : Évolution  mensuelle du COP Global TFP sur l'exercice n  

 

La baisse du COP global de la TFP est due à la fois à la dégradation de son COP froid et à la fois de 

celui de son COP chaud. 

Le faible du COP froid de la TFP se justifie par le fonctionnement quasi permanent de la TFP sur 

lõexercice et lõutilisation du stockage/d®stockage en 2023. 
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3.1.6 Synthèse des performances 

3.1.6.1 Réseau de chaleur 

Le tableau ci-dessous pr®sente lõ®volution des caract®ristiques du r®seau par rapport ¨ lõexercice 

2021-2022 : 

 Total 2021 -2022 Total 2022 -2023 Évolution  

Nombre de points de 

livraison 
262 266 +2% 

Longueur du réseau 26,7 km 27,0 km +1% 

Puissance production  115 MW (Alençon) + 180 MW (Pons) = 295 MW 

Puissance souscrite 

totale 
196 432 kW 196 739 kW +0% 

Quantité de chaleur 

consommée 
248 769 MWh  208 809 -16% 

Quantité de chaleur 

produite  
273 544 MWh 233 525 -15% 

DJU 1 921 1 872 -3% 

Taux EnR&R 57,7% 62,9% +9% 

COP TFP Chaud 3,8 3,4 -11% 

Tableau 7 : Performances du réseau de chaleur sur les exercices n -1 et n  

3.1.6.2 Réseau de froid  

Le tableau ci-dessous pr®sente lõ®volution des caract®ristiques du r®seau depuis lõexercice 2021-

2022 : 

 Total 2021 -2022 Total 2022 -2023 Évolution  

Nombre de points de 

livraison 
129 129 -% 

Longueur du réseau 15,2 km 19,1 km +26% 

Puissance production  

103 MW (Alençon) + 2*6 MW (Carpeaux & Valmy) =115 

MW  

+ stockage glace 60 MWh 

Puissance souscrite 

totale 
115 459 kW 119 859 kW +4% 

Energie primaire 

consommée 
28 482 MWh élec 28 743 MWh élec +1% 

Quantité de froid livrée  90 337 MWh 75 624 MWh +4% 

DJUf 548 458 -16% 

Delta T Moyen 5,9°C 5,1°C -14% 

COP Global 2,94 2,93 +0% 

Tableau 8 : Performances du réseau de froid  sur les exercices n-1 et n  
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3.2 EXPLOITATION 

3.2.1 Organisation et effectifs  

Les interlocuteurs principaux sur ce contrat sont les suivants : 

¶ Directeur R®gional en charge dõIDEX LA DEFENSE : Frédéric JOSEPH 

¶ Directrice Études/AMO : Séverine BOUCHEX 

¶ Directeur de la Performance technique et économique : Olivier FLECK 

¶ Directrices Maintenance et QHSE : Séverine BOUCHEX  

¶ Équipe Commerciale : Samy KOCHEIDA,  

¶ Directrice Administrative et Financière : Christelle VALLETTE 

 

En ce qui concerne lõexploitation, les ®quipes du Directeur Technique sont organis®es de la mani¯re 

suivante : 

¶ Une équipe Performance Technique/Économique dirigée par Olivier FLECK, constituée de 16 

personnes, qui assure la conduite ; 

¶ Une équipe Maintenance Réseaux constituée de 6 personnes ; 

¶ Une équipe Maintenance Mécanique constituée de 10 personnes ; 

¶ Une équipe Maintenance Courant faible/fort constituée de 5 personnes ; 

¶ Une équipe Sites et équipe renfort constituée de 3 personnes ; 

¶ Une équipe Logistique Méthodes constituée de 1 personne 

 

Lõorganigramme et la liste des qualifications des agents sont fournis en annexe du rapport dõactivit®s 

du Délégataire. Au 30/09/2023, les effectifs dõILD sont constitués de 70 personnes pour 66 

équivalents-temps-plein (ETP). Cet effectif est stable depuis le début du contrat de la Concession. 

3.2.2 Maintenance  

Chaque r®seau a fait lõobjet dõun arr°t technique annuel : 

¶ Du 31/07/2023 au 06/08/2023 pour le réseau de chaleur ; 

¶ Du 13/02/2023 au 19/02/2023 pour le réseau de froid. 
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3.2.3 Pannes et incidents 

Le nombre de fuites a diminu® de 40% par rapport ¨ lõexercice pr®c®dent. En effet, 9 fuites se sont 

d®clar®es au cours de lõexercice : 

¶ 3 sur le r®seau dõeau glac®e ; 

¶ 5 sur le réseau de chaleur ; 

¶ 1 sur le r®seau dõalimentation en eau de Seine. 

3.2.4 Sécurité et gestion d es sites 

Un accident a eu lieu en mai 2023 : L®sion au dos suite ¨ une chute lors du d®placement dõune plaque 

dõun ®quipement.  

 

Le plan dõactions s®curit® dõILD pour lõexercice 2022-2023 comprenait les objectifs suivants pour 

lesquels certaines actions sont encore à réaliser au cours du prochain exercice : 

¶ Maîtrise des risques métiers : gaz, ATEX électricité, consignation travaux : 

- Vérifier les équipements vis à vis du zonage ATEX, mise à jour du DRPE et assurer le respect 

des r¯gles dõintervention sur le mat®riel ; 

- Am®liorer et s®curiser lõacc¯s aux ®quipements ; 

- Mettre ¨ jour les sch®mas de principes et fiches de manïuvre. 

¶ Amélioration de la prise en compte des risques santé : gaz dangereux, amiante, produits 

chimiques : 

- R®daction et affichage des notices dõinformation simplifi®es pour les produits chimiques 

utilisés ; 

- Améliorer la connaissance et la prise en compte du risque amiante sur les installations ;  

- R®alisation dõune cartographie des bruits aux postes de travail en 2023 apr¯s mise en service 

des équipements du projet agro -pellets ; 

- Réaliser un bilan ergonomique avec la médecine du travail sur la salle de conduite ; 

- R®aliser un diagnostic sur lõ®clairage et la mise ¨ niveau par zone selon un ®ch®ancier. 
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3.2.5 Environnement  ð réglementation  

3.2.5.1 Environnement  

Rejets aqueux   

 

Centrale Alençon  

Les résultats trimestriels sont satisfaisants pour le pH, la Demande Chimique en Oxygène (DCO) et la 

Demande Biologique en Oxygène sur 5j (DBO5) :  

Trimestre  pH DCO DBO5 Remarques 

T4 2022 8,3 30 <3,0 Les valeurs sont conformes aux préconisations.  

T1 2023 8,4 12 3 

Les valeurs sont conformes aux préconisations. La 

teneur en chlorure est toutefois élevée. Lien 

éventuel à confirmer avec la r®g®n®ration dõun 

adoucisseur lors du prélèvement. 

T2 2023 7,8 22 5,3 

Les valeurs sont conformes aux préconisations. La 

teneur en chlorure est toutefois élevée. Lien à 

confirmer avec une r®g®n®ration dõadoucisseur lors 

du prélèvement.  

T3 2023 8,0 51 <3,0 Les valeurs sont conformes aux préconisations. 

Normes 

préconisées 
5,5-8,5 <1 250  <800   

Tableau 9 : Qualité des rejets aqueux de la centrale Alençon  

 

Centrale Pons  

Les résultats de lõexercice sont satisfaisants pour le pH, la Demande Chimique en Oxygène (DCO) et 

les Matières en suspension (MES) :  

Trimestre  pH DCO MES Remarques 

2022-2023 8,1 21 3 
Les valeurs sont conformes aux 

préconisations. 

Normes 

préconisées 
5,5-8,5 <1 250  <100   

Tableau 10 : Qualité des rejets aqueux de la centrale Pons  
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Rejets atmosphériques  

Les bilans annuels de surveillance et contrôles périodiques semestriels réglementaires des rejets 

atmosphériques des centrales Alençon et Noël Pons de 2022 et 2023 ont été transmis. 

 

Centrale Alençon  

Nombre  2022 2023 Variation  

Dépassement de la *VLE mensuelle **SO2 1 0 -100% 

Dépassement de la *VLE mensuelle **NOx 3 5 +66% 

Dépassement de la *VLE mensuelle **CO 13 15 +15% 

Dépassement de la *VLE mensuelle Poussières 4 2 -50% 

Dépassement de la *VLE mensuelle NH3 0 4 -% 

*VLE : Valeur Limite dõ£mission 

** SO2 : Dioxyde de soufre, NOx : Oxyde dõazote, CO : dioxyde de carbone et NH3 : ammoniac 

Tableau 11 : Qualité des rejets atmosphériques de la centrale Alençon  

Un contrôle inopiné sur les rejets atmosphériques de la centrale Alençon (conduit 3 uniquement) a 

été réalisé le 16/02/23. Les résultats ont mis en évidence quelques dépassements de VLE concernant 

les NOx et certains métaux (hg+Cd+TI). Suite à ce contrôle, le Délégataire a mené les actions 

correctives suivantes durant lõ®t® 2023 pour fiabiliser le traitement des fumées : 

¶ remplacement des manches catalytiques ; 

¶ révision et r®paration des syst¯mes de r®injection dõur®e et bicar n®cessaire au 

traitement des fumées. 

Ces actions ont été efficaces, puisque lors du second contrôle le 18/12/23 aucun dépassement de 

VLE nõa ®t® relev®. 

Centrale Noël Pons   

 2022 2023 

Conduit  

F100 

Turbine 

à gaz 

F200 

chaudière  

F300 

chaudière  

F400 

chaudière  

F100 

Turbine à 

gaz 

F200 

chaudière  

F300 

chaudière  

F400 

chaudière  

Dépassement de  

*VLE  mensuelle 

**NOx 

1 0 0 0 0 0 0 0 

Dépassement de 

la *VLE  mensuelle 

**CO 

0 3 0 0 0 0 0 0 

*VLE : Valeur Limite dõ£mission 

** NOx : Oxyde dõazote et CO : dioxyde de carbone  

Tableau 12 : Qualité des rejets atmosphériques de la centrale Noël Pons  

Pour rappel, depuis la parution de lõarr°t® pr®fectoral du 10/10/2020 actualisant les prescriptions de 

la centrale PONS (Arrêté Préfectoral DCPPAT 2020-153 du 10-10-2020-31802 ENERTHERM), la 
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mesure des VLE horaires du SO2 , nõest plus obligatoire. Elles sont ainsi r®alis®es semestriellement. 

Le nombre de d®passements horaires nõest donc plus comptabilis®.  

 

Les résultats des mesures discontinues réalisées semestriellement du 07/12/22, 07/03/23 et 06/12/23  

pour le programme de surveillance des rejets atmosphériques sur les années 2022 et 2023 font 

appara´tre que les conditions 3.2.4 (VLE) et 3.3 (surveillance des rejets) de lõArr°t® Pr®fectoral du 

10/10/2020 sont respect®es puisque les r®sultats ne d®passent pas les valeurs limite dõ®mission. 

 

Qualité des e aux souterraines  

Lõanalyse des eaux souterraines (HAP et hydrocarbures) des centrales Alen­on et Pons sont 

conformes sur les deux semestres de lõann®e 2023. Les r®sultats de ces analyses d®montrent que les 

nappes souterraines ne sont pas polluées (valeurs contrôle : pH, redox et conductivité).  

 

Pour rappel, sur le dernier exercice trois nouveaux pi®zom¯tres (en compl®ment de lõexistant) avaient 

été implantés autour de la centrale Alençon afin de surveiller la qualité des eaux souterraines de 

manière continue. Ils sont spécialement conçus pour mesurer la pression de l'eau dans les aquifères, 

et ainsi obtenir des informations sur le niveau des nappes phréatiques et sur la qualité de l'eau. 

 

La centrale Alençon compte 4 piézomètres et la centrale Pons en compte 3.  

 

Pr®l¯vements et consommations dõeau 

Les volumes indiqués dans le tableau sont des volumes annuels selon différents postes nécessitant 

de lõeau.  Les consommations dõeau diff¯rent de ceux indiqu®s pr®c®demment en partie 3.4.5 car ils 

sont annuels et non sur lõexercice. 

 

Paramètre  Volume (m3)  Variation  

Pr®l¯vements dõeau 2022 2023  

Eau de Ville 10 343 6 943 -33% 

Eau de Seine 241 217 175 369 -27% 

Consommations dõeau  --  - 

Production de chaleur 19 735 18 346 -7% 

Production de froid  237 803 179 270 -25% 

Tableau 13 : Prélèvements et consommation d'eau  

Les résultats des mesures réalisées annuellement pour le programme de surveillance des 

pr®l¯vements et consommations dõeau sur 2023 font apparaître que les conditions 4.2.1 de lõArr°t® 

Préfectoral du 22/03/ 2021 sont respectées.  
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Contenu CO2  

Les valeurs du tableau sont issues des déclarations annuelles du Syndicat National de Chauffage 

Urbain et de la Climatisation Urbaine (SNCU). 

Deux types de contenu CO2 sont calculés dans ces déclarations : 

¶ Contenu CO2 en émission directes  : il sõagit du contenu CO2 calculé selon la méthodologie 

historique de lõenqu°te SNCU. Il sera utilis® pour les calculs RT2012 jusquõ¨ sa disparition, 

puisquõil sera remplac® par le contenu CO2 en ACV ; 

¶ Contenu CO2 ACV : il sõagit du contenu CO2 calculé sur le périmètre ACV du réseau de chaleur 

ou de froid et qui devra être considéré pour la RE2020. 

 

Réseau de chaleur  

 2022 2023 Variation  

Énergie entrante [MWh] 255 395 227 783 -11% 

Électricité cogénérée [MWh] 34 745 21 117 -39% 

Consommations électricité auxiliaires réseau [MWh] 5 048 6 447 +28% 

Énergie livrée [MWh] 221 206 205 541 -7% 

Contenu CO2 émissions directes [kg/kWh] 0,104 0,136 +31% 

Contenu CO2 ACV [kg/kWh]  0,171 0,176 +3% 

Taux EnR&R [%] hors biogaz 38,5% 42,2% +10% 

Taux EnR&R [%] avec biogaz 54,2% 52,2% -4% 

Tableau 14 : Contenu CO2 du réseau de chaleur  

Le contenu CO2 en ®missions directes augmente fortement entre lõann®e 2022 et 2023 pour deux 

principales raisons : 

- lõutilisation continue de la TFP sur lõann®e 2023, o½ en 2022 elle avait fonctionn® 4 mois de 

moins en raison de son arrêt technique  

- la réalisation les tests sur les chaudières agro-pellets réalisés durant le T4 2023.  

Le calcul du contenu CO2 du D®l®gataire ne calcule pas dõ®missions directes (consid®r®es comme 

nulles) pour le biogaz et pour le biofioul.    

Dans le calcul du contenu CO2 ACV du Délégataire, les émissions du biogaz et du biofioul sont 

calculées et prises en compte dans le calcul des émissions pour le biogaz et le biofioul.  
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La m®thode de calcul du taux EnR&R (ADEME) diff¯re de celle pour lõ®ligibilit® ¨ la TVA r®duite. Dans 

ce calcul, le biogaz nõest pas consid®r® comme une ®nergie renouvelable tandis quõil lõest dans celui 

de la TVA réduite. 

 

Réseau de froid  

 2022 2023 Variation  

Énergie entrante [MWh] 29 358 30 640 +4% 

Consommations électricité auxiliaires réseau [MWh] 10 534 9 433 -10% 

Énergie livrée [MWh] 89 431 75 387 -16% 

Contenu CO2 [kg/kWh]  0,013 0,016 +23% 

Contenu CO2 ACV [kg/kWh]  0,025 0,030 +20% 

Taux EnR&R [%] Non Défini Non Défini  - 

Tableau 15 : Contenu CO2 du réseau de froid  

Bien que lõ®nergie livr®e (les ventes) ait été moins importante  (-16%), lõ®nergie entrante (production 

de froid) en 2023 est légèrement plus importante. Ce phénomène se répercute directement sur le 

contenu CO2 du réseau. 

 

Quotas CO2 

Les centrales Alençon et Pons sont soumises aux quotas CO2. Ceux-ci sont contrôlés par un 

vérificateur avant transmission aux autorités compétentes.  

 

 2022 2023 Variation  

Production Alençon (MWh PCI) 36 743 61 507 +67% 

Émissions Alençon [tCO2] 8 15 +88% 

Production Pons (MWh PCI) 142 073 112 471 -21% 

Émissions Pons  [tCO2] 32 805 25 550 -22% 

Émissions Totales [tCO2] 32 813 25 565 -22% 

Tableau 16 : Émissions CO2 des centrales Alençon et Pons  

Lõimportante augmentation dõ®mission de tCO2 de la centrale Alençon est expliquée en partie 3.5.2 . 

La baisse dõ®mission de tCO2 de la centrale Pons est due à un recours moins important au gaz naturel 

(-15%) et biogaz (-43%) par rapport à 2022. 
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Quotas de CO2 (tonnes)  2022 2023 Variation  

Stock en fin de période n-1 48 815 29 050 -40% 

Quotas alloués n 16 049 14 216 -11% 

Quotas consommés n 32 813 25 565 -22% 

Stock en fin de période n 29 050 17 702 -39% 

Tableau 17 : Quotas Co2 des centrales Alençon et Pons  

ILD dispose ¨ fin 2023 dõun stock de 17 702 tonnes de quotas CO 2. 

3.2.5.2 Réglementation  

Certains contrôles tels que « D®chets dõexploitation » et « Matériel incendie » ne sont pas 

accompagn®s dõattestation de contr¹le. 

Le nombre de réserves pour les « Installations électriques » a de nouveau augmenté, atteignant un 

nombre similaire à ceux des exercices antérieurs à 2021-2022. Un effort particulier devra être réalisé 

par le délégataire afin de réduire le nombre de réserves 

 

Centrale Alençon   

 

Contrôle  Périodicité  Organisme  

Date dernier 

contrôle 2022 -

2023 

Remarques 

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T
 

Rejets 

atmosphériques 

Journalier ILD En continu Envoi mensuel à la DRIEE 

Annuel 
Organisme 

indépendant 
12/12/22  RAS 

Rendement Annuel 
Organisme 

indépendant 
21/12/23  RAS 

Rejets aqueux Trimestriel Sous-traitant  T3 2023 
T1 et T2 2023 : teneur en chlorure 

supérieure aux normes. 

Prélèvement eaux 

souterraines 
Semestriel Sous-traitant  15/11/23  Conforme 

Déchets 

Exploitation 
Mensuel 

Organisme 

indépendant 
- 

Au total 133 tonnes sur lõexercice. Le 

plan de gestion des déchets a été 

®tabli selon lõobligation 5.10 de lõarr°t® 

préfectoral du 22/03/2021 sur le site 

de Courbevoie.  Suivi interne des 

déchets ILD transmis. Attestation 

dõorganisme ind®pendant non 

transmise. 
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Contrôle  Périodicité  Organisme  

Date dernier 

contrôle 2022 -

2023 

Remarques 

S
É

C
U

R
IT

É 

Matériel incendie Mensuel 
Organisme 

indépendant 
15/06/23  

Concerne le dépotage camion, cuve 

biofioul, extincteurs, détection incendie 

ê. 

20 extincteurs ont été 

remplacés/ajoutés en 2023, 1 

extincteur est à remplacer pour le 

prochain exercice. 

Analyses d'eau TAR Bimensuel Sous-traitant  09/2023 RAS 

Nettoyage et 

désinfection des 

circuits de 

refroidissement 

Annuel Sous-traitant  25/04/23  RAS 

Équipements sous 

pression 

24 mois  

ou  

48 mois 

ILD 2021 

La majorité des prochains contrôles est 

attendue pour 2024-2025. Aucune 

observation nõest indiqu®e dans le suivi 

interne dõILD 

Appareil de levage Annuel 
Organisme 

indépendant 
17/02/2023 

10 observations dont 7 traitées au 

cours de lõann®e 2023. 

Compteur 

thermique  

Tous les 48 

mois 
ILD En continu 

65/383 compteurs chaud et froid ont 

été contrôlés (37 chaud et 28 froid) 

É
L
E

C
T

R
IC

IT
É  

Installations 

électriques 
Annuel 

Organisme 

indépendant 
17/08/23  

42 réserves (dont 18 restantes de 

lõann®e N-1) 

Tableau 18 : Contrôles réglementaires Centrale Alençon  
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Centrales Pons, Valmy et Carpeaux   

- Noël Pons: 

 

Contrôle  Périodicité  Organisme  

Date dernier 

contrôle 2022 -

2023 

Remarques 

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T
 

Rejets 

atmosphériques 

Journalier ILD En continu Envoi mensuel à la DRIEE 

Annuel 
Organisme 

indépendant 
07/03/23  RAS 

Rendement Annuel 
Organisme 

indépendant 
07/03/23  RAS, rendement entre 64% et 95%.  

Rejets aqueux Trimestriel Sous-traitant  30/11/23  RAS 

Prélèvement eaux 

souterraines 
Semestriel Sous-traitant  15/11/23  RAS 

Déchets 

Exploitation 
Mensuel 

Organisme 

indépendant 
- D®chets transf®r®s sur le site dõAlen­on. 

S
É

C
U

R
IT

É 

Matériel incendie Mensuel 
Organisme 

indépendant 
07/11/2022 RAS 

É
L
E

C
T

R
IC

IT
É  

Installations 

électriques 
Annuel 

Organisme 

indépendant 
14/09/23  12 observations (dont 10 restantes de lõann®e N-1) 

Appareil de levage Annuel 
Organisme 

indépendant 
10/03/23  

15 observations dont 5 traitées au cours de lõann®e 

2023 

Compteur 

thermique  

Tous les 48 

mois 
ILD  - En commun avec la centrale Alençon 

M
E

S
U

R
E

 * 

Analyses d'eau TAR Mensuel Sous-traitant  - - 

Nettoyage  circuits 

refroidissement 
Annuel Sous-traitant  - Non transmis 

Équipements sous 

pression 

24 mois  

ou  

48 mois 

Organisme 

indépendant  
2021 

La majorité des prochains contrôles est attendue 

pour 2024-2025. Aucune observation nõest indiqu®e 

dans le suivi interne dõILD 

*contrôles non réglementaires 

Tableau 19 : Contrôles réglementaires centrale Noël Pons  
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- Valmy : 

 

Contrôle  Périodicité  Organisme  

Date dernier 

contrôle 2022 -

2023 

Remarques 

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T
 

Rejets 

atmosphériques 

Journalier ILD - - 

Annuel 
Organisme 

indépendant  
- - 

Rendement Annuel 
Organisme 

indépendant  
- - 

Rejets aqueux Trimestriel Sous-traitant  - - 

Prélèvement eaux 

souterraines 
Semestriel Sous-traitant  - - 

Déchets 

Exploitation 
Mensuel 

Organisme 

indépendant  
- Déchets transférés sur le site dõAlen­on. 

S
É

C
U

R
IT

É 

Matériel incendie Mensuel 
Organisme 

indépendant  
07/11/2022 RAS 

É
L
E

C
T

R
IC

IT
É  

Installations 

électriques 
Annuel 

Organisme 

indépendant  
06/06/23  

23 observations (dont 22 restantes de lõann®e 

N-1) 

Appareil de 

levage 
Annuel 

Organisme 

indépendant  
15/02/23  2 observations 

Compteur 

thermique 

Tous les 48 

mois 
ILD  - En commun avec la centrale Alençon 

M
E

S
U

R
E

 * 

Analyses d'eau 

TAR 
Mensuel Sous-traitant  - 

Mise en cocon du réseau des TAR avec vidange 

en janvier 23. 

Nettoyage  

circuits 

refroidissement 

Annuel Sous-traitant  - 

Dernière désinfection en juin 2022. Suite à la 

mise en cocon et vidange du réseau des TAR, 

les contrôles n'étaient pas nécessaires. 

Équipements 

sous pression 

24 mois  

ou  

48 mois 

Organisme 

indépendant  
2020/2021 

Aucune nécessité de réaliser des vérifications 

sur cet exercice. 

*contrôles non réglementaires 

Tableau 20 : Contrôles réglementaires centrale Valmy  
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- Carpeaux : 

 

Contrôle  Périodicité  Organisme  

Date dernier 

contrôle 2022 -

2023 

Remarques 

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T
 

Rejets 

atmosphériques 

Journalier ILD - - 

Annuel 
Organisme 

indépendant 
- - 

Rendement Annuel 
Organisme 

indépendant 
- - 

Rejets aqueux Trimestriel Sous-traitant  - - 

Prélèvement eaux 

souterraines 
Semestriel Sous-traitant  - - 

Déchets 

Exploitation 
Mensuel 

Organisme 

indépendant 
- D®chets transf®r®s sur le site dõAlen­on. 

S
É

C
U

R
IT

É 

Matériel incendie Mensuel 
Organisme 

indépendant 
07/11/2022 RAS 

É
L
E

C
T

R
IC

IT
É  

Installations 

électriques 
Annuel 

Organisme 

indépendant 
06/09/23  23 observations (dont 22 restantes de lõann®e N-1) 

Appareil de levage Annuel 
Organisme 

indépendant 
15/02/23  

3 observations dont 2 trait®es au cours de lõann®e 

2023 

Compteur 

thermique  

Tous les 48 

mois 
ILD  - En commun avec la centrale Alençon 

M
E

S
U

R
E

 * 

Analyses d'eau TAR Mensuel Sous-traitant  - - 

Nettoyage  circuits 

refroidissement 
Annuel Sous-traitant  - Non transmis 

Équipements sous 

pression 

24 mois  

ou  

48 mois 

Organisme 

indépendant  
2020/2021 

Aucune nécessité de réaliser des vérifications sur cet 

exercice. 

*contrôles non réglementaires 

Tableau 21 : Contrôles réglementaires centrale Carpeaux  
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3.2.6 Qualité du service rendu  

Au cours de lõexercice, 179 réclamations ont été remontées :  

 

 
Figure 28 : Réclamations des clients  

 

Le nombre de r®clamations est identique par rapport ¨ lõexercice pr®c®dent.  

Les réclamations liées ¨ la hausse du tarif chaud nõont pas été recensées par le Délégataire. 

3.2.7 Activité commerciale  

3.2.7.1 Réseau de chaleur  

 

 
Figure 29 : Répartition des puissances souscrites sur le réseau de chaleur  
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La r®partition des puissances souscrites a peu ®volu® et reste similaire ¨ celle de lõexercice 2021-

2022.  

 Nombre dõabonn®s 

Diminution de puissance 8 

Augmentation de puissance 4 

Nouveaux raccordements 2 

Résiliation 3 

Tableau 22 : Évolution  des puissances souscrites par rapport à l'exercice précédent sur le réseau de chaleur  

 2021-2022 2022-2023 Écart 

Total puissance souscrite [kW] 196 432 196 739 +0% 

Tableau 23 : Puissance annuelle souscrite du réseau de chaleur sur les exercices n -1 et n  

Sur lõensemble de lõexercice, la puissance souscrite totale est stable. Les 2 nouveaux sites qui se sont 

raccordés au réseau de chaleur sont : la Tour Aurore (800 kW) et Lot 20/21 de la ZAC des Bergères 

(80kW). 

3 abonnés ont résilié leur contrat de chaleur : Pharmacie Boieldieu (10 kW), Conservateur Cimetière 

(88 kW) et Crèche des Roses Wilson (77 kW). 

Le CEP de lõAvenant nÁ12 (exprimé en année civile et non en saison de chauffe) prévoit une puissance 

souscrite chaud totale de 195 MW en 2022 et 201 MW en 2023. Si nous faisons lõexercice dõestimer 

la puissance souscrite totale attendue ¨ la fin de lõexercice 2022-2023, en lissant mensuellement les 

6 MW de développement entre 2022 et 2023, celle-ci aurait d¾ °tre dõenviron 199 MW. Le 

développement du réseau de chaud connaît donc un léger retard sur cet exercice. 

Lõinventaire des abonn®s au 30/09/2023 est présenté en Annexe 1 . 

3.2.7.2 Réseau de froid 

 
Tableau 24 : Répartition des puissances souscrites du réseau de froid  
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De même que pour le réseau de chaleur, la répartition des puissances souscrites du réseau de froid 

a peu ®volu® par rapport ¨ celle de lõexercice 2021-2022. 

 Nombre dõabonn®s 

Diminution de puissance 1 

Augmentation de puissance 5 

Nouveaux raccordements 1 

Résiliation 0 

Tableau 25 : Évolution  des puissances souscrites par rapport à l'exercice précédent sur le réseau de froid  

 2021-2022 2022-2023 Écart 

Total puissance souscrite [kW] 115 456 119 859 +4% 

Tableau 26 : Puissance annuelle souscrite du réseau de froid  sur les exercices n -1 et n  

Il y a eu un nouveau raccordement sur cet exercice, celui de la tour HEKLA pour une puissance 

souscrite de 2 450 kW. Les 1 953 kW restants proviennent des demandes dõaugmentations de 

puissance.  

Le CEP de lõAvenant nÁ12 (exprimé en année civile et non en saison de chauffe) prévoit une puissance 

souscrite froid  totale de 115,1 MW en 2022 et 116,7 MW en 2023. Si nous faisons le même exercice 

que pour le chaud, celle-ci aurait d¾ °tre de 115,3 MW pour lõexercice 2022-2023. Le développement 

du réseau de froid connaît donc une avance sur cet exercice (avec notamment la tour HEKLA). 

 

Lõinventaire des abonn®s au 30/09/2023 est présenté en Annexe 2 . 

3.3 TRAVAUX 

3.3.1 Programme de renouvellement  

ILD sõest engag® dans le contrat de DSP ¨ r®aliser les travaux suivants :  

¶ Dans le cadre du contrat de DSP initial : 

- Rénovation et transformation de la centrale Alençon (chaleur + froid), comprenant 

notamment la rénovation et remise aux normes des équipements existants, la reprise des 

volumes et enveloppes des centrales, la s®paration des locaux chaud et froid, lõam®lioration 

de lõisolation acoustique de la centrale froid, la relocalisation des tours de refroidissement ; 

- Construction de la centrale gaz Noël Pons et de la liaison eau surchauffée et électrique reliant 

les deux chaufferies. 

Ces travaux ont été réalisés . 

¶ Dans le cadre de lõavenant 10  

- Travaux de verdissement du réseau de chaleur incluant notamment : 
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¶ La transformation des chaudières fioul 3 et 4 mises sous cocon pour les adapter à la 

combustion dõagro-pellets ; 

¶ La mise en place de brûleurs à pulvérisation pour une puissance totale de 45 MW ; 

¶ Lõadaptation de trois cuves de stockage fioul en stockage dõagro-pellets ; 

¶ La cr®ation dõun poste de broyage et dõacheminement vers les br¾leurs ; 

¶ La création des ouvrages de manutention et convoyage du combustible depuis les 

voies ferrées vers le stockage ; 

¶ Lõadaptation de la filtration et du traitement des fum®es. 

 

ILD sõ®tait initialement engag® ¨ achever ces travaux ¨ la date de mise en service 

prévisionnelle fixée le 1er octobre 2019.  

 

Les principaux travaux de gros entretien renouvellement prévus sur lõexercice 2023-2024 sont les 

suivants :  

¶ Phase 3 (dernière phase) de renouvellement des tours aéroréfrigérantes (TAR n°1 et n°6) ; 

¶ Travaux de r®novation du r®seau dõeau glac®e existant, raccordement en eau glac®e et 

surchauffée du bâtiment Open Source situé à Nanterre (5 phases travaux) ;  

¶ Renouvellement des pompes dõeau chaude primaire è CNIT » et « Esplanade » de la centrale 

Carpeaux (6 pompes dont 2 de secours) ; 

¶ Renouvellement de lõ®quipement producteur de javel en continu (ECO MX) permettant de traiter 

lõeau des tours a®ror®frig®rantes.  

 

Hors des travaux GER, les travaux de la chaufferie biomasse prendront fin. Les tests des chaudières 

biomasse seront réalisés entre les mois de novembre et décembre 2023, pour une mise en service 

industrielle prévue début 2024.  

Dans le cadre du contrat (articles 2.4 et 2.5 de lõAvenant nÁ10), des visites contradictoires seront 

r®alis®es par GENERIA. Elles feront lõobjet de proc¯s-verbaux concernant lõatteinte des performances 

garanties et lõacceptation des ouvrages.  

3.3.2 Travaux de gros entretien  et de renouvellement  

Les dépenses GER concernent des travaux de maintien et de remise en état des installations ainsi 

que des travaux de renouvellement du mat®riel. Sur lõexercice 2022-2023, ces travaux comprennent 

notamment  (montants dõinvestissement sup®rieurs ¨ 50 kûHT) :  

Réseau de chaleur  : 

¶ La mise en conformit® dõ®quipements du projet agro-pellets :  manchette télescopique de 

déchargement des cendres ; 
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¶ Le remplacement du TGBT (Alençon) ; 

¶ Le remplacement du calorifuge de la tuyauterie (Alençon) ; 

¶ G®nie civil suite ¨ une fuite dõeau glac®e sous le pont SNCF ; 

¶ Le renouvellement des tubes du condenseur de la TFP/GF8 ; 

¶ Le remplacement dõ®changeurs en sous-stations : 

¶ 2 échangeurs en sous-station SILIC AXA ; 

¶ 3 échangeurs primaire en sous-station CB50 ; 

¶ 3 échangeurs primaire en sous-station Usine Commune, 

¶ La réalisation de travaux de réparation de réseaux suite à des fuites ; 

¶ Le renouvellement des réseaux pour le raccordement du bâtiment Open Source (voir partie 

2.1.3) ; 

¶ Le remplacement des pompes des chaudières GES1 et GES2. 

 

Comme évoqué dans lõanalyse du précédent exercice, des investissements liés au projet agro-

pellets sont intégrés aux dépenses GER, car selon le Délégataire certains travaux consistent à 

transformer/rénover des installations existantes en installations adaptées au projet (mise en 

conformité) et rentrent ainsi dans le cadre du GER. 

Sur cet exercice ces investissements sont moins conséquents (26kû) et concernent uniquement la 

manchette télescopique de déchargement des cendres. 

Réseau de froid  : 

¶ La réalisation de travaux de réparation de réseaux suite à des fuites ;  

¶ Le renouvellement des tubes du condenseur de la TFP/GF8 ; 

¶ Le renouvellement des tours aéroréfrigérantes ; 

¶ Le renouvellement des réseaux pour le raccordement du bâtiment Open Source ; 

¶ Le remplacement de tuyauteries ; 

¶ Le remplacement de différents types de vannes. 
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Total des dépenses  : 

Le total des d®penses de gros entretien renouvellement sõ®l¯ve ¨ 5 511 kû HT sur lõexercice 2022-

2023, décomposé comme suit : 

¶ Production de chaleur : 554 kû   

¶ Production de froid  : 1 299 kû   

¶ Services communs : 738 kû   

¶ Centrales déportées (Valmy et Carpeaux) : 319 kû 

¶ Central Noël Pons : 65 kû 

¶ Réseaux de distribution chaleur et froid : 2 536 kû (dont 1  462 kû pour le chaud et 1 074 kû pour 

le froid 

 

Il est à noter que les montants des travaux présentés dans le rapport annuel ne correspondent pas à 

ceux pr®sent®s dans lõ®tat mensuel des investissements de GER (factures fournisseurs, commandes). 

Ils recensent lõensemble des investissements en service.  

 

Lõ®tat mensuel fait quant ¨ lui ®tat dõun montant total de travaux de 5 704 kû sur lõexercice, contre 

un montant de 5 511 kû pr®sent® dans le corps du rapport.  Par ailleurs, le montant impact® dans le 

compte de GER est quant ¨ lui de 4 815 kû. Par ailleurs, le montant prévu au plan de renouvellement 

de la Concession est de 5 000kûHT, en coh®rence avec les d®penses r®alis®es sur cet exercice.  

Les factures fournisseurs des états mensuels sont ainsi réparties :  

 

 
Figure 30 : Répartition des montants des travaux GER sur l'exercice n  

La majorité des montants de travaux GER est allouée aux travaux de : 

- distribution de chaleur et/ou de froid (calorifuge, vannes, pompes, échangeurs, fuites) : 55% 

des dépenses ; 

- production de froid  : 20% dont près de 12% sont dédiés au renouvellement des TAR.  
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3.3.3 Travaux neufs 

3.3.3.1 Travaux de premier établissement  (Avenant n°10) 

Les travaux du projet agro-pellets, principalement relatifs au combustible, aux chaudières, aux 

installations électriques, aux process électriques, au traitement des fumées, au broyeur et au génie 

civil, ont ®t® r®alis®s sur la dur®e de lõexercice. Le montant total  des commandes associées à ces 

postes sõ®l¯ve ¨ 5 338 kû HT.  

¶ Pour le lot Combustibles  (N°1a ð 1 489 kû HT), les travaux sont réalisés dans les zones suivantes: 

- dépotage trains et camion (phase 1) ; 

- stockage et broyage du combustible (phase 1) ; 

- déchargement et transport wagon (phase 2). 

¶ Pour le lot Broyeur (N°1b ð 873 kû HT), les travaux r®alis®s concernent les liaisons convoyeur, 

compresseur azote, TGBT travaux. 

¶ Pour le lot Chaudières (N°2a ð 2 951 kû HT), les travaux concernent lõadaptation des chaudi¯res 

GES 3 et 4 (clapet dõair frais, stockage de poudre, syst¯me dõinjectionê) 

¶ Pour le lot Traitement des fumées  (N°2b ð 828 kû HT), les travaux concernent les massifs pour 

le traitement des fum®es (catalyseur, filtreê) 

¶ Pour le lot Génie Civil (N°11 ð 159 kû HT), les travaux sont r®alis®s en zone de d®potage et de 

caniveau sous les chaudières. 

¶ Pour le lot Installations électriques  (N°17 ð 174 kûHT), les travaux concernent les process agro-

pellet, notamment les TGBT 4 et 6. 

¶ Pour le lot Process électriques  (N°18 -1 508 kû HT), les travaux concernent les armoires 

®lectriques, leur param®trage et lõalimentation ®lectrique des zones ®voqu®es du lot 1a. 

3.3.3.2 Travaux dõextensions, raccordements et divers travaux neufs  

Les d®penses des travaux dõextension ainsi que ceux de raccordements sur lõexercice 2022-2023 

comprennent (montants dõinvestissement sup®rieurs ¨ 20 kû) :  

¶ La création de réseaux hydrauliques en vue de raccordements aux réseaux de chaleur et de froid 

des sites suivants :  

- Le Croissant 

- Open Source 

- Tour Hekla 

- The Link 

- ZAC des Bergères 

- ZAC des Groues 
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¶ Divers travaux neufs :  

- Projet Eole : Dévoiement de réseaux pour lõacc¯s aux chambres et d®samiantage ; 

- Doublement RD914 : Dévoiement des réseaux froid ; 

- Raccordement de nouveaux abonnés aux réseaux.  

 

Le total des d®penses de travaux neufs sõ®l¯ve ¨ 13 259  kû HT sur lõexercice 2022-2023, décomposé 

comme suit : 

¶ Production de chaleur : 7 046 kû ; 

¶ Production de froid  : 217 kû ; 

¶ Services communs : 4 109 kû ;   

¶ Centrales déportées (Valmy et Carpeaux) : 0 kû ; 

¶ Centrale Noël Pons : 43 kû ; 

¶ Réseaux de distribution chaleur et froid 1 844 kû (dont 1  439 kû pour le chaud et 405 kû pour le 

froid) .  

 

De même que pour les travaux de GER, les montants des travaux présentés dans le rapport annuel 

ne correspondent pas ¨ ceux pr®sent®s dans lõ®tat mensuel des investissements neufs (factures 

fournisseurs). Effectivement, les montants présentés dans le rapport annuel sont ceux recensant 

lõensemble des investissements en service.  Lõ®tat mensuel quant ¨ lui, fait ®tat dõun montant total de 

travaux de 17 984 kû sur lõexercice, contre un montant 13 259 kû pr®sent® dans le corps du rapport.  

Les factures fournisseurs des états mensuels sont ainsi réparties :  

 

 
Figure 31 : Répartition des montants des travaux neufs sur l'exercice  
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La majorité des montants de travaux neufs concerne la production de chaleur, plus particulièrement 

lõagro-pellet (73%).  

 

Les travaux réalisés dans la centrale N.Pons : sont des travaux concernant le bâtiment de la centrale 

(pas les équipements). 

 

Les d®penses totales sont en baisse de 22% par rapport ¨ lõexercice 2021-2022. En effet, des travaux 

liés aux agro-pellets de moins grande ampleur ont été réalisés en raison de la fin proche du chantier. 
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4 COMPTE-RENDU FINANCIER D®ACTIVITä 

4.1 INTRODUCTION SUR LES MäTHODES D®AUDIT 

Sources documentaires et échanges avec Idex la Défense  

Lõaudit est r®alis® sur la base : 

¶ Du rapport annuel dõactivit® ; 

¶ Des annexes financières, conformes au cadre contractuel ; 

¶ Dõ®changes avec ILD sous la forme de s®ries de questions/r®ponses : 

- Deux séries de questions ont été envoyées à ILD ; 

- ILD a apport® des r®ponses ¨ lõensemble des questions et a fourni les documents justificatifs 

appropriés. 

En lõabsence de changements de m®thode comptable, lõaudit a pu °tre r®alis® dans des conditions 

®quivalentes ¨ lõaudit N-1. 

 

4.2 PRÉSENTATION DU COMPTE DE RÉSULTAT 

La synthèse du compte-rendu financier 2022-2023 dõILD est la suivante : 
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4.3 ANALYSE DES PRODUITS 

4.3.1 Présentation des produits  

Les produits de la concession sont les suivants en 2022-2023 : 

 

 

Les produits totaux sõ®l¯vent ¨ 90 725 kû, en augmentation de 2% par rapport ¨ n-1 (+1 400 kû). 

Le chiffre dõaffaires ®nergie (ventes chaleur + froid) repr®sente 84% des produits. Il diminue de 31% 

pour la chaleur (-20 237 kû) et il augmente de 61% pour le froid (+11 722 kû). Les recettes 

®lectriques sont en hausse de + 6 716 kû (cog®n®ration) et l es « autres recettes  », augmentent 

de 3 198 kû en raison notamment de la hausse des frais de raccordement et des produits financiers 

par rapport à n-1 (+1 771 kû  et +1 359 kû). 

 

 

 

En 2022-2023, les produits sont constitués à 50% par la chaleur (74% en 2021-2022), 34% par le 

froid (21% en 2021-2022), 10% par lõ®lectricit® (contre 3% en 2021-2022) et 6% par les autres recettes. 

La part du chaud dans les produits a fortement régressé ( -24 points) après une forte 

augmentation lors des exercices précédents dans le contexte de la crise énergétique (+20 

points entre les exercices n -1 et n -2). 

 

4.3.2 Détail des recettes 

Elles sont majoritairement composées des recettes relatives au chaud (50%) et au froid (34%). 

Elles ont augmenté de 2% par rapport à n -1 (+1 400 kû), du fait des évolutions suivantes : 

¶ Recettes de froid : +61%, soit +11 722 kû ; 

¶ Recettes de chaud : -31%, soit -20 237 kû ; 

¶ Recettes ®lectriques (cog®n®ration) : +6 716 kû ; 

¶ Ventes diverses : +1 605 kû ; autres produits : +1 593 kû. 
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4.3.3 Analyse des produits du Chaud  

4.3.3.1 Compte-rendu financier ð Recettes chaud 

Les recettes relatives au chaud sõ®l¯vent ¨ 45 572 kû (74% du CA). 

 

 

 

Les recettes de chaud ont été diminué de 30,8% par rapport à n -1 (-20 237 kû). Cela résulte de la 

diminution de -23 003 kû des recettes R1, en raison de la baisse des co¾ts de lõ®nergie apr¯s le 

pic de la crise, de la mise en ïuvre de lõavenant 12 et dõune r®gression des ventes. 
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4.3.3.2 Recettes proportionnelles ð R1 chaud 

Le R1 chaud sõ®l¯ve ¨ 30 410 kû. Il est inférieur de 43,1% à son niveau n -1 (-23 003 kû), en raison 

dõun tarif moyen en baisse de 69,1 û HT/MWh (-32%) et dõune diminution de 39 960 MWh des 

quantités vendues (-16%). Les effets prix et volume sont les suivants : 

¶ Effet prix : -17 Mû ; 

¶ Effet volume : -6 Mû. 

 

 

 

Focus sur lõeffet-prix R1C ð Paramètre fioul  

 

Le tarif moyen du R1C fioul non pondéré par les volumes vendus a diminué de 6,9% sur la période 

de chauffe (octobre ¨ mars) et de 11,5% sur lõann®e. 

Les tarifs mensuels 2022-2023 ont été sup®rieurs ¨ ceux de lõexercice 2021-2022 sur les mois 

dõoctobre ¨ d®cembre mais syst®matiquement inf®rieurs ¨ partir de janvier 2023. 

 

 

 

Le fioul TBTS est lõindice repr®sentatif du co¾t du R1C fioul.  
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Le fioul TBTS a évolué de la façon suivante sur les deux derniers exercices : 

 

 

 

Au 30 septembre 2023, le coefficient de révision du R1C fioul était de 1,6877 contre 1,7254 au 30 

septembre 2022 (soit une diminution de 2,2%). Il sõagit de la premi¯re fois depuis septembre 2020 

que lõindexation au 30.09 est inf®rieure ¨ sa valeur N-1. 

 

Focus sur lõeffet-prix R1C ð Paramètre gaz  

 

Le PEG Nord constitue le principal paramètre de révision du R1C gaz : 
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Le PEG Nord a évolué de la façon suivante sur les deux derniers exercices : 

 

 

 

Focus sur le mécanisme de modération du R1Cgaz  

 

Lôavenant 12 a introduit un coefficient de mod®ration du prix de la chaleur qui est produite ¨ partir 

du gaz naturel (R1Cgaz). La modération se fait selon plusieurs principes :   

¶ La baisse est différenciée selon la nature des abonnés (logement ou autre) ; 

¶ Elle est proportionnée en fonction du niveau de prix du gaz appréhendé via le PEG, qui 

constitue le principal indice représentatif du coût du gaz. Le mécanisme joue donc un rôle 

dõamortisseur ; 

¶ Elle est encadrée par un PEG plancher et PEG un plafond. 

 

Pour les abonnés logement , les conditions dõapplication sont les suivantes :  

¶ Si PEG < 40 û HT/MWh PCS : coefficient de mod®ration de 10% (niveau plancher) ; 

¶ Si PEG compris entre 40 et 68 û HT/MWh PCS : coefficient de mod®ration = 10% + (PEG-40)/100 

; 

¶ Si PEG > 68 û HT/MWh PCS : coefficient de modération de 38% (niveau plafond). 

Pour les abonnés autres  : un principe similaire, dans des proportions moindres : 

¶ Si PEG < 40 û HT/MWh PCS : coefficient de mod®ration de 5% (niveau plancher) ; 

¶ Si PEG compris entre 40 et 68 û HT/MWh PCS : coefficient de mod®ration = 5% + (PEG-40)/100 ; 

¶ Si PEG > 68 û HT/MWh PCS : coefficient de mod®ration de 19% (niveau plafond). 

 

Pour les logements, lõimpact du m®canisme de mod®ration du co¾t du gaz a ®t® le suivant sur  

lõann®e civile 2023 (compte tenu dõune application ¨ partir du mois de f®vrier 2023) : 

¶ Impact : -0,9 Mû en lõespace de 11 mois (02/2023 ¨ 12/2023) ; 

¶ Soit une baisse de 9% du tarif R1 chaud en tenant compte du mixte énergétique. 
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Illustration graphique de lõimpact sur le R1C chaud pour les abonn®s logements :  

 

 

 

Pour les autres, lõimpact du m®canisme de mod®ration du co¾t du gaz a ®t® le suivant sur lõann®e  

civile 2023 (compte tenu dõune application ¨ partir du mois de f®vrier 2023) : 

¶ Impact : -0,5 Mû en lõespace de 11 mois (02/2023 ¨ 12/2023) ; 

¶ Soit une baisse de 5% du tarif R1 chaud (<coefficient de modération du fait du mixte 

énergétique). 

 

Illustration graphique de lõimpact sur le R1C chaud pour les abonn®s autres :  
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Au global (abonn®s logements + autres), lõimpact est le suivant : 

¶ Une baisse de 1,4 Mû de la facture sur lõann®e civile 2023 ; 

¶ Ce qui représente une diminution de 7%. 

 

 

Il convient par ailleurs de rappeler que les négociations menées par GENERIA avaient, avant la mise 

en ïuvre de lõavenant 12, d®bouch® sur une solution «  spot  » : 

¶ Baisse mensuelle de la facture ¨ hauteur de 100 HT par MWh dõoctobre 2022 ¨ janvier 2023 

¶ Pour un montant total de 3,4 Mû (geste commercial support® par ILD).  

 

Focus sur lõeffet-prix R1C ð Paramètre gaz  

 

La formule de révision du R1C gaz est assise sur les composantes suivantes : 

¶ Energie (89,18%) ; 

¶ Transport (6,82%) ; 

¶ TICGN (3,78%) ; 

¶ Taxes (0,22%). 
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Au 30/09/2023, le coefficient de r®vision sõ®tablissait ¨ 1,8025 (8,4592 au 30/09/2022). La 

diminution du coefficient résulte de la composante énergie , représentative du coût du 

combustible, en baisse de 79,8% par rapport à son niveau de n-1. Cela résulte : 

¶ De la diminution générale des prix du gaz (indice PEG) ; 

¶ Qui a ®t® amplifi®e par la mise en ïuvre de lõavenant 12 qui permet une mod®ration du R1c 

gaz. 

 

 

Le tarif moyen du R1C gaz non pondéré par les volumes vendus a augmenté de 11,5% sur la période 

de chauffe (octobre ¨ mars) mais diminu® de 35,4% sur lõann®e enti¯re.  

Les tarifs moyens 2022-2023 ont été sup®rieurs ¨ ceux de lõexercice 2021-2022 sur les mois 

dõoctobre ¨ d®cembre mais syst®matiquement inf®rieurs ¨ partir de janvier 2023. 

 

 

Focus sur lõeffet-prix R1C ð Paramètre thermo frigo pompe  

Lõavenant 12 d®finit un nouveau prix de la chaleur issue de la thermo frigo pompe, en créant un 

terme R1C TFP assorti dõune nouvelle indexation. Pour rappel, la chaleur produite à partir de la 

TFP ®tait auparavant index®e sur le param¯tre gaz, ce qui nõ®tait pas coh®rent. 

Lorsque de la chaleur est produite à partir de la TFP : 

¶ R1C TFP « Logement » = 0,43 x Pélec ; 

¶ R1C TFP « Autres » = 0,96 x Pélec. 

P®lec ®tant compos® du co¾t du transport de lõ®lectricit®, du co¾t de fourniture et des taxes 

appliquées sur les coûts.  

À noter quõen cas dõ®volution diff®renci®e d®favorable des prix du gaz et de lõ®lectricit®, les prix R1C 

TFP sont plafonnés respectivement par les prix R1C gaz . 

 

Le tarif moyen du R1C TFP non pond®r® par les volumes vendus est de 102,7 û/MWh sur la p®riode 

allant de f®vrier (mise en ïuvre de lõavenant 12) ¨ septembre. 
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Focus sur lõeffet-prix R1C ð Lõimpact du mixte ®nerg®tique 

Lõ®volution du R1C ne d®pend pas seulement des tarifs R1C fioul, gaz et TFP mais aussi de la mixit® 

énergétique réelle. La mixité globale varie entre les deux exercices au profit de la TFP, dont la 

tarification a été introduite en février  (38% TFP, 16% fioul et 48% gaz). 

 

 

 

R1 chaud ð Contrôle des paramètres tarifaires ð Habitations  

Les tarifs R1 chaud habitations sont conformes aux dispositions contractuelles. 
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Les parts respectives du R1c fioul, R1c gaz et R1c TFP sont les suivantes en 2022-2023 : 

 

 

R1 chaud ð Contrôle des paramètres tarifaires ð Autres abonnés  

Les tarifs R1 chaud « autres » sont conformes aux dispositions contractuelles. 

 

 

 

Sur la période de novembre 2022 à février 2023, il est constaté un recours particulièrement 

important au gaz naturel au regard du coût du biofioul. L e choix de priorité des énergies par le 

Délégataire mérite d'être questionné et approfondi, une question de modalités de contrat gaz ou 

de marge pouvant justifier son ordre de priorisation des énergies. Cette stratégie de pilotage évolue 

à partir de février 2023 : prise d'effet de l'avenant n°12 (coefficient de modération appliquée  sur la 

marge de gaz). Une réflexion est actuellement menée par GENERIA et MANERGY et pourra faire 

lõobjet dõanalyse compl®mentaire selon les conclusions apport®es. 
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Les parts relatives du R1c fioul, du R1c gaz et du R1c TFP sont les suivantes sur 2022-2023 : 

 

 

4.3.3.3 Recettes fixes - R2 Chaud 

Le R2 chaud sõ®l¯ve ¨ 15 162 kû. Il a progressé de 22,3% par rapport à n -1 (+2 766 kû). Les 

puissances souscrites sont globalement stables par rapport ¨ lõexercice pr®c®dent : +0,2%. Lõeffet prix 

explique la progression des recettes R2: le tarif moyen du R2C a progressé de 22%. 

 

 

 

R2 chaud ð Focus sur lõeffet-prix  

La formule de r®vision des param¯tres R2 (chaud et froid), repr®sentative de lõ®volution des co¾ts 

fixes, est assise sur les composantes suivantes : 

¶ Part fixe (15%) ð non sujette à évolution  ; 

¶ ICHT-D (30%) ;  

¶ FSD2 (15%) ; 

¶ BT40 (40%). 

Au 30/09/2023, le coefficient de r®vision sõ®tablissait ¨ 1,1915. 
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Nota : lõavenant 12 op¯re un r®®quilibrage de la valeur 0 du R2C. Depuis février 2023 : 

¶ R2C0 logement : 66,3674 ûHT / kW ; 

¶ R2C0 autres : 76,9932 ûHT / kW. 

Point dõattention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 chaud ð Contrôle des paramètres tarifaires ð Autres  

Les tarifs R2 chaud sont conformes aux dispositions contractuelles.  

 

 

Lõindice FSD2 est calcul® conform®ment aux pr®conisations de la DGCCRF sur des paniers de biens 

et de services (EBI Energie, biens intermédiaires; TCH Transport, communications et hôtellerie; EBIQ 

Energie, biens interm®diaires et biens dõinvestissements et ICC indice du co¾t de la construction). 

 

Cet indice représentatif des charges fixes de la concession a été très dynamique sur les trois 

derniers exercices (voir diapositive suivante), notamment du fait de sa composante énergie.  
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4.3.4 Analyse des produits du Froid  

4.3.4.1 Compte-rendu financier recettes froid  

Les produits relatifs au froid sõ®l¯vent ¨ 31 053 kû (35% du CA). Ils ont augmenté de 60,6%, soit 

+11 722 kû, du fait de la hausse de 87,1% des recettes R1 (+5 698 kû), de 113,1% des recettes de 

R3 (+5 309 kû) et de 8,8% des recettes de R2 (+716 Kû). 

 

 

4.3.4.2 Recettes proportionnelles ð R1 Froid 

Le R1 froid sõ®l¯ve ¨ 12 240 kû. Il a progress® de 87 % par rapport ¨ n-1, soit +5 698 kû. Cette 

évolution résulte essentiellement de la hausse du prix moyen de vente (x2,2) tandis que les ventes 

ont diminué de 16% (-14 713 MWh). Les effets prix et volume sont les suivants :  

¶ Effet prix : +8,1 Mû ; 

¶ Effet volume : -2,4 Mû. 

 

 

Le tarif moyen a augment® de 89 û HT/MWh. Cette augmentation résulte essentiellement de la 

hausse de la composante «  énergie  » de la formule de révision du R1 (également applicable au 

R3) : cf. page suivante. 

 

Focus sur lõeffet-prix R1F 

La formule de r®vision des param¯tres R1 et R3 froid, repr®sentative de lõ®volution du co¾t de 

lõ®lectricit®, est assise sur les composantes suivantes : 

¶ Transport (20,09%) ; 

¶ Energie (63,52%) ; 

¶ Taxes (16,39%). 
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Au 30/09/2023, le coefficient de r®vision sõ®tablissait ¨ 2,8153 contre 1,2230 au 30/09/2022. La 

hausse résulte de la composante énergie , qui augmente de 154,9% par rapport à n-1, alors que 

dans le même temps la composante transport diminue de 5,2%.  

 

 

 

R1 froid ð Contrôle des paramètres tarifaires  

Les tarifs R1 froid sont conformes aux dispositions contractuelles.  

 

 

4.3.4.3 Recettes proportionnelles ð R3 Froid 

Le R3 froid sõ®l¯ve ¨ 10 002 kû. Il a été multiplié par 2,1 par rapport à n -1, soit +5 309 kû. La 

hausse résulte de la multiplication par 2,3 du prix moyen de vente. Les effets prix et volume sont les 

suivants : 

¶ Effet prix : +6 Mû ; 

¶ Effet volume : -0,7 Mû. 

 

Il est rappel® que la formule dõactualisation du tarif R3 froid est identique ¨ celle du R1 froid. 
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R3 froid ð Contrôle des paramètres tarifaires  

Les tarifs R3 froid sont conformes aux dispositions contractuelles. 

 

 

 

R3 froid ð Focus sur le dispositif bonus/malus  

Le dispositif de bonus/malus majore le R3 froid ¨ hauteur de 633 kû. 

 

 

 

Les usagers les plus vertueux sur le plan ®nerg®tique ont vu leurs factures R3 froid baisser de 16 kû. 

Les malus sont toutefois largement pr®pond®rants, ¨ hauteur de 633 kû ; 

Lõimpact financier du dispositif est limit® : il ne repr®sente que 2,0% des recettes de froid.  

4.3.4.4 Recettes fixes ð R2 Froid 

Le R2 froid sõ®l¯ve ¨ 8 810 kû et augmente de 8,8% par rapport à 2021-2022 (+0,7 Mû) : 

¶ Effet prix : +0,3 Mû ; 

¶ Effet volume : +0,4 Mû. 
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R2 froid ð Contrôle des paramètres tarifaires  

Les tarifs R2 froid sont conformes aux dispositions contractuelles.  

 

 

4.3.5 Les autres recettes  

4.3.5.1 Les recettes dõ®lectricit®  

Les recettes dõ®lectricit® sõ®l¯vent ¨ 9 293 kû. Elles ont été multipliées par plus de trois fois par 

rapport à n-1, soit +6 716 kû.  

Rappel : le contrat dõobligation dõachat avec EDF est termin® depuis fin mars 2020. La vente 

dõ®lectricit® issue de la cog®n®ration est depuis r®alis®e par SAVE sur le march® libre, ce qui explique 

les fluctuations des conditions de vente de lõ®lectricit® selon la conjoncture. 

 

 

 

Le compte de cog®n®ration pr®vu ¨ lõavenant 13 nõa pas ®t® produit dans le cadre du rapport 

annuel et nõa pas ®t® transmis par ILD par ailleurs. Lõauditeur dispose seulement des recettes 

®lectriques et nõest pas en mesure de reconstituer le compte conventionnel.  



 

  

 

 

 71 

       
 

4.3.5.2 Les ventes diverses 

Les ventes diverses sõ®l¯vent ¨ 2 469 kû (3% du CA). Elles ont augment® de 1 605 kû par rapport ¨ n-

1. Elles correspondent aux ventes diverses (281 kû), aux frais de raccordement (2 149 kû) et 

prestations administratives (39 kû). 

 

 

 

Les frais de raccordement augmentent de +1 109 kû par rapport ¨ n-1. Les « ventes diverses » ont 

principalement ®t® r®alis®es aupr¯s de PLD (91 kû), la Mairie de Nanterre (83 kû) et SNCF R®seau 

(81 kû). 

4.3.5.3 Les autres produits  

Les autres recettes sõ®l¯vent ¨ 805 kû (0,9 % des produits). La production stock®e de CO2 (632 kû) a 

augmenté de 92%, principalement en raison du prix unitaire qui est pass® de 53,69 û/MWh sur 

2021-2022 ¨ 84,00 û/MWh sur 2022-2023. 

 

 

4.3.5.4 Les produits financiers  

Les produits financiers sõ®l¯vent ¨ 1 531 kû. Ils ont augmenté de 1 239 kû par rapport ¨ n-1. Ils 

correspondent essentiellement aux produits financiers dõint®r°t sur comptes-courants (+1 359 

kû). Cette ®volution r®sulte des taux dõint®r°ts bancaires. Le taux euribor (taux de base) est en effet 

passé de 0,9% en octobre 2022 à 3,7% en octobre 2023. 
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4.4 CHARGES 

4.4.1 Présentation des charges 

Les charges de la concession sont les suivantes en 2022-2023 : 

 

 

 

Les charges totales de la concession sõ®l¯vent ¨ 74 189 kû et sont en diminution de 5% par rapport 

à n-1 (-3 998 kû). En neutralisant les charges exceptionnelles, de 333 kû en 2021-2022, les charges 

diminuent de -3 665  kû. Les achats dõ®nergie repr®sentent 45,1% des dépenses de la concession 

contre 52% lors de lõexercice pr®c®dent.  

 

La structure des charges est la suivante en 2022-2023 : 

 

 

 

En 2022-2023, les charges sont principalement constituées : à 48% par les achats de combustibles 

(55% en 2021-2022), à 13% par les charges relatives aux investissements (12% en 2021-2022) et 9% 

par les charges de personnel (contre 8% en 2021-2022). 
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4.4.2 Charges de personnel 

Les charges de personnel sõ®l¯vent ¨ 6 577 kû (8,9% des charges). Elles ont augmenté de 10% par 

rapport à n -1 (+603 kû). Lõeffectif moyen pond®r® dõILD est pass® de 67 en septembre 2022 ¨ 70 

en septembre 2023. À noter que pr¯s dõun tiers de cet effectif correspond ¨ des profils 

ingénieurs et cadres.  

Lõeffectif au 30 septembre 2023 est de 70 personnes, selon la r®partition suivante :  

¶ Ingénieurs et cadres : 24 personnes (22 en n-1) ; 

¶ Employés, techniciens et agents de maîtrise : 24 personnes (contre 27 en n-1) ; 

¶ Ouvriers : 18 personnes (14 en n-1) ; 

¶ Apprentis et stagiaires : 4. 

4.4.3 Charges dõ®nergie 

4.4.3.1 Charges de gaz 

Les charges de gaz sõ®l¯vent ¨ 19 815 kû (27% des charges contre 40% en n-1). Elles ont diminué 

de 36% par rapport à n -1 (-11 265 kû). À noter que les quantités de gaz achetées ont diminué de 

30. Le prix moyen du MWh PCS acheté par ILD est passé de 112,9 MWh PCS en 2021 -2022 à 

102,61 MWh PCS en 2022 -2023 ( -10û/MWh) ce qui reste un prix tr¯s ®lev®. Pour rappel il ®tait 

de 22,8 MWh en 2020 -2021. 

 

 

4.4.3.2 Charges de fioul  

Les charges de fioul sõ®l¯vent ¨ 7 292 kû (10% des charges) et augmentent de 72% par rapport à 

n-1. Cette hausse sõexplique par lõaugmentation de 75% du prix unitaire par rapport ¨ lõexercice 

précédent.  Il nõy a plus de consommation de fioul è ordinaire » depuis 2020-2021 mais uniquement 

du biofioul.  
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4.4.3.3 Charges dõ®lectricit® 

Les charges dõ®lectricit® sõ®l¯vent ¨ 5 739 kû (7,8% des charges). Elles ont augmenté de 12% par 

rapport à n -1, soit +616 kû, cette hausse peut être expliquée par une utilisation plus important e 

de la TFP sur lõexercice (notamment en période estivale, voir partie 3.1.5.1). 

La progression de ce poste résulte de la hausse de 844 kû des charges de la centrale dõAlen­on 

(+18%), du fait dõune augmentation ses quantit®s consomm®es qui ont augment® de 22% (+8 672 

MWh). 

 

 

4.4.3.4 Focus sur les recettes et les charges proportionnelles dõ®nergie 

Par rapport à n-1, les recettes proportionnelles dõ®nergie (-12 Mû) ont diminu® plus rapidement 

que les charges associées (-7 Mû) ; 

¶ Le r®sultat ®nergie sõest d®grad® en valeur absolue: 19 Mû contre 24 Mû en 2021-2022 ; 

¶ En revanche, les taux de résultat proportionnel se maintiennent : autour de 36%. 
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4.4.4 Les charges dõeau 

Les charges dõeau sõ®l¯vent ¨ 211 kû. Elles ont diminué de 54% par rapport à n -1, soit -247 kû. 

 

 

4.4.5 Les charges de fournitures, sous-traitance, impôts et taxes  

Les charges de fournitures sõ®l¯vent ¨ 732 kû (1% des charges). Elles ont augment® de 25% par 

rapport à n-1, soit +147 kû. Cela peut sõexpliquer par : 

¶ La charge è VARIATION STOCK é qui a augment® de 288 kû. ILD explique cette augmentation 

par le fait quõils ont stock® moins de pi¯ce de rechange sur lõexercice. 

¶ La charge « OUTILLAGE é qui a augment® de 74 kû. ILD explique cette augmentation par le 

renouvellement dõoutillage ¨ destination des services de maintenance (Électrique et mécanique).  

Les charges de sous-traitance sõ®l¯vent ¨ 1 409 kû (2% des charges). Elles ont augment® de 3% par 

rapport à n-1, soit +45 kû.  

Les impôts et taxes sõ®l¯vent ¨ 1 784 kû (2% des charges). Ils ont augment® de 11% par rapport ¨ 

n-1, soit +182 kû. Les principaux imp¹ts acquitt®s par ILD sont la contribution ®conomique 

territoriale (815 kû) et les imp¹ts fonciers (580 kû).  

4.4.6 Les autres dépenses et frais de siège 

Les autres d®penses et frais de si¯ge sõ®l¯vent ¨ 15 961 kû (22% des charges en incluant la charge 

du crédit-bail). Elles ont augmenté de 17% par rapport à n -1, soit +2 366 kû 

¶ La charge relative au crédit -bail  sõ®l¯ve ¨ 7 707 kû. Elle a diminu® de 1% par rapport ¨ n-1, soit 

-94 kû. 

¶ Les charges dõentretien sõ®l¯vent ¨ 1 526 kû, soit +48 kû par rapport ¨ n-1. Les charges 

dõentretien sont majoritairement constitu®es par les charges de gros entretien du mat®riel et de 

lõoutillage (1 297 kû).  

¶ Les charges de location sõ®l¯vent ¨ 310 kû. Elles ont augment® de 167 kû. Elles ont augment® 

en raison de +90 kû de location wagons pour la r®ception de lõagro pellet et de +59 kû de 

location de mat®riel pour la location dõun engin rail / route pour le d®potage des trains et la 

location dõun s®cheur dõair. 

¶ Les charges dõassurance sõ®l¯vent ¨ 2 475 kû. Elles ont augment® de 76% par rapport ¨ n-1, 

soit +1 069 kû. Lõaugmentation est principalement due ¨ +766 kû de charges dõassurance I.F.C 

CD, en raison de lõexternalisation des Indemnit® de Fin de Carri¯re ¨ hauteur dõun million.  
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¶ Les charges dõ®tudes et dõhonoraires sõ®l¯vent ¨ 590 kû. Elles ont augment® de 26%, soit +121 

kû. Elles ont augment® en raison principalement de +40 kû de charges pour une consignation 

au tribunal de Nanterre concernant lõaffaire SDC le Libert® MH 3 (Sinistre toujours en cours). 

¶ Les charges diverses sõ®l¯vent ¨ 1 591 kû. Elles ont augment® de 535 kû par rapport ¨ n-1, du 

fait : 

- De lõaugmentation de +313 kû de d®penses ¨ refacturer. Ce compte sert ¨ recenser les 

travaux effectu®s pour le compte dõautrui et donc ¨ refacturer. En 2022/2023 ce compte 

concerne le dévoiement de la Dn450 Rue Carpeaux (Gare Eole au CNIT). 

 

Les frais de si¯ge sõ®l¯vent ¨ 1 762 kû, soit 2,0% du chiffre dõaffaires de la concession. Ils ont 

augmenté de 41,6% par rapport à n -1, soit +518 kû. Le calcul effectué par ILD est conforme aux 

dispositions contractuelles.  

 

 

4.4.7 Les charges dõinvestissement 

Les charges relatives aux investissements sõ®l¯vent ¨ 9 439 kû (12,7% des charges), dont 9 310 kû au 

sein de la concession et 129 kû en dehors du p®rim¯tre concessif. 

Les charges relatives aux investissements au sein de la concession ont diminué de 1% par rapport 

à n-1, soit -102 kû. Cette baisse r®sulte essentiellement de la diminution de 542 kû des charges de 

provisions/reprises renouvellement sur lõexercice 2022-2023, qui est partiellement compensée par 

lõaugmentation de 273 kû de d®penses de renouvellement et de 213 kû des amortissements 

industriels.  

 

 

 

Les amortissements sõ®l¯vent ¨ 4 888 kû, en augmentation de 4% par rapport à n-1 
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¶ Lõamortissement financier (2 016 kû) correspond ¨ un amortissement sur la dur®e du contrat 

des installations financ®s par fonds propres ou emprunts, afin de constater lõ®talement de la 

charge que représente la remise gratuite des ouvrages au terme du contrat de concession. Il est 

en baisse de 42 kû ; 

¶ Lõamortissement industriel (2 743 kû) est calcul® pour les ouvrages renouvelables pendant la 

dur®e de la concession, afin de couvrir lõ®cart entre la valeur de remplacement et la valeur 

comptable de lõinstallation ; 

¶ Lõamortissement hors concession (129 Kû) correspond aux actifs nõentrant pas dans le cadre de 

la concession (matériel informatique, véhicules, logiciels). 

Les charges de GER sõ®l¯vent ¨ 4 551 kû, en diminution de 6% par rapport à n -1.  

4.4.8 Les charges financières 

Les charges financi¯res sõ®l¯vent ¨ 1 028 kû (1% des charges). Elles ont augment® de 545 kû. Les 

charges financières sont constituées de la façon suivante :  

 

 

 

Deux contrats de couverture de taux ont été mis en place avec CALYON le 3 juillet 2008 et le 23 juillet 

2009. Les SWAPS ont pour objet de couvrir le taux Euribor 3 mois qui sert de base au calcul des 

redevances de crédit-bail. Le SWAP a généré 130 kû de frais financiers en 2022-2023. 

Les frais de commissions correspondent aux frais financiers engendr®s par la mise en place dõun 

contrat dõaffacturage par le groupe IDEX (pour le recouvrement des impayés). 

Au global, la hausse des charges financières est la résultante de la hausse des taux de base. 
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4.5 RESULTAT ET COHERENCE AVEC LA COMPTABILITE 

SOCIALE 

4.5.1 Synthèse du compte -rendu financier annuel  

La synthèse du compte-rendu financier 2022-2023 dõILD est la suivante : 

 

 

 

La concession enregistre un r®sultat brut de 16 537 kû (+48% par rapport ¨ n-1). Lõanalyse met 

notamment en ®vidence lõimpact de lõavenant 12 sur le r®®quilibrage de la structure tarifaire et donc 

sur la structure du r®sultat dõILD : 

¶ Le résultat proportionnel est en hausse de 6%, les charges (-14%) ayant diminué davantage que 

les produits (-8%) ; 

¶ Le déficit du R2 a diminué de 44% du fait de la hausse des tarifs R2. 
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4.5.2 Correspondance avec le compte de résultat (liasse fiscale)  

La correspondance est vérifiée entre le compte de résultat et le compte-rendu financier. Après prise 

en compte de la participation et int®ressement et de lõIS, le r®sultat net est de 11 987 kû. Le résultat 

net représente 13% des produits dõexploitation.  

 

 

4.6 COMPTES DE SUIVI 

4.6.1 Suivi du compte conventionnel de GER  

Lõarticle 63 du contrat de concession pr®voit la tenue dõun compte conventionnel de GER  

¶ Le solde du compte conventionnel de GER sera évalué une année avant le terme de la convention. 

Il correspondra à la différence entre les dotations et les dépenses. 

¶ Sõil est positif, 20% du solde reviendra ¨ ILD et 80% du solde sera partag® selon les modalit®s 

suivantes : 70% au profit de GENERIA et 30% au profit dõILD. 

Au 30.09.2023, le solde sõ®l¯ve ¨ 41 149 kû. Il correspond à la diff®rence entre 101 497 kû de 

dotations cumul®es et 60 348 kû de d®penses cumul®es. 
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4.6.2 Suivi des quotas de CO2 

Pour lõexercice, 25 352 tonnes de quotas de CO2 ont été alloués à la concession (quotas alloués 

+ 5 688 tonnes issues du contrat SAVE + 11 136 tonnes SAVE régularisations).  Compte tenu 

dõun stock n-1 de 29 050 tonnes et dõune consommation de 25 565 tonnes, le stock en fin de 

p®riode sõ®tablit ¨ 28 837 tonnes. 

 

 

 

 

 

Sur 2022-2023, la consommation de CO2 est presque ¨ lõ®quilibre avec les quotas allou®s. Ce nõ®tait 

pas arriv® depuis lõexercice 2013-2014.  

4.6.3 Redevances contractuelles 

Les redevances contractuelles sõ®l¯vent ¨ 3 275 kû (3% des charges). Le calcul de la redevance 

dõoccupation du domaine public (art. 55) est conforme . Elle sõ®l¯ve ¨ 832 kû. Elle comprend une 

part fixe (72 kû) une part variable (760 kû). La part variable est restée stable conséquemment au 

CA. 
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Le calcul de la redevance de contrôle (art. 56) est conforme . Elle sõ®l¯ve ¨ 785 kû. Elle est composée 

de la redevance syndicat (550 kû) et de la redevance consultant (235 kû). 

 

 

4.6.4 Compte de cogénération  

Le compte conventionnel pr®vu ¨ lõavenant 12 nõa pas ®t® remis par ILD. 
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4.7 ANALYSE DU BILAN DE LA CONCESSION 

4.7.1 Synthèse du bilan 

La synth¯se du bilan dõILD est la suivante :  

 

 

4.7.2 £volution de lõactif 

Lõactif sõ®l¯ve ¨ 174 546 kû, soit une progression de 20 286 kû par rapport ¨ n-1 (+13%)  

¶ Lõactif immobilis® sõ®l¯ve ¨ 89 012 kû et est en hausse par rapport ¨ n-1 du fait des mises en 

service intervenues dans le cadre de lõavenant 10 (+27%). Il correspond ¨ 99% aux 

immobilisations corporelles. 

¶ Lõactif circulant sõ®l¯ve ¨ 85 534 kû, en hausse de 6% par rapport ¨ n-1. Lõaugmentation r®sulte 

de la hausse de 4% des autres créances et de 36% des stocks et en-cours. 
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4.7.3 Évolution du passif  

Le passif sõ®l¯ve ¨ 174 546 kû, soit une progression de 20 286 kû par rapport ¨ n-1 (+13%) . 

¶ Les capitaux propres sõ®l¯vent ¨ 40 590 kû et ont augment® de 48% par rapport ¨ n-1. Cette 

hausse sõexplique par le report du r®sultat de lõexercice n-1 de 9 339 kû et par le r®sultat de 

lõexercice n de +2 648 Kû. On constate une subvention dõinvestissement de 1 150 kû qui 

correspond au 1er acompte de la subvention ADEME du projet de biomasse solide. 

¶ Les provisions sõ®l¯vent ¨ 76 565 kû et ont progress® de 3%. Ces provisions correspondent aux 

provisions pour risques (5 079 kû) et pour charges (41 263 kû), ainsi quõaux amortissements de 

caducit® (30 223 kû). 

¶ Les dettes sõ®l¯vent ¨ 50 856 kû et ont augment® de 8% par rapport ¨ n-1. Cette augmentation 

r®sulte notamment de la hausse de 14% des autres dettes (+2 981 kû) et de 42% des dettes fiscales 

et sociales (+1 063 kû). Les dettes de la concession correspondent ¨ 49% aux « autres dettes » (24 

738 kû). Il sõagit essentiellement du compte -courant ENERPART bloqu® jusquõen 2024 sur la 

durée du contrat de crédit -bail, soit 10 729 kû. 

¶ Les produits constat®s dõavance sõ®l¯vent ¨ 6 534 kû et ont augment® de 21% (+1 127 kû) par 

rapport à n-1 
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4.8 AUTRES ANALYSES SPECIFIQUES 

4.8.1 Suivi des flux financiers internes au groupe  

Dõune part, ILD a b®n®fici® des comptes courants créditeurs de sa maison -mère à hauteur de 10 

729 kû en 2022-2023 : 

¶ Compte de 7 500 kû, correspondant aux dividendes non distribu®s ; 

¶ Compte de 3 100 kû, minimum bloqu® pendant la dur®e du cr®dit-bail ; 

¶ Autres montants pour un total de 124 kû (int®r°ts). 

ILD a fait bénéficier sa maison-m¯re de sa tr®sorerie au travers dõun compte courant débiteur de 

IDEX pour 58 887 kû contre 52 326 kû en n-1 

La balance au sein du groupe IDEX a évolué de la façon suivante :  

¶ Exercice 2019-2020 : cr®ances > dettes : +30 772 kû ; 

¶ Exercice 2020-2021 : cr®ances > dettes : +27 737 kû ; 

¶ Exercice 2021-2022 : cr®ances > dettes : +41 660 kû ; 

¶ Exercice 2022-2023 : cr®ances > dettes : +48 158 kû. 

4.8.2 Évolution du résultat et de la marge  

Depuis lõorigine du contrat, la concession a d®gag® un r®sultat brut moyen annuel de 4,5 Mû. Le 

taux de marge brute annuel moyen est de 8,2%.  

 

 

4.8.3 Comparaison par rapport au prévisionnel de lõavenant 10 

La comparaison de comptes-rendus financiers du concessionnaire avec le CEP de lõavenant 10 sur 

une période équivalente (2002/2003 à 2022/2023) met en évidence : 

¶ Des produits sup®rieurs de 10,4% ¨ ceux du CEP (+110 Mû) ; 

¶ Des charges sup®rieures de 7,0% ¨ celles du CEP (+70 Mû) ; 

¶ Un r®sultat brut cumul® sup®rieur de 71,9% ¨ celui du CEP (+40 Mû) ; 






